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はじめに

本書は表示器（GP3000シリーズ）と接続機器（対象 PLC）を接続する方法について説明します。

本書では接続方法を以下の順に説明します。

1 システム構成

接続できる接続機器の種類、通信方式につ

いて示します。

「3 システム構成」（46ページ）

2 接続機器の選択

接続する接続機器の機種（シリーズ）と接

続方法を選択します。

「4 ドライバの選択」（47ページ）

3 通信設定例

表示器と接続機器間で通信するための設

定例を示します。

「5 通信設定例」（48ページ）

4 設定項目

表示器側の通信設定項目を説明します。

表示器の通信設定はGP-Pro EX、またはオ
フラインモードで設定します。

「6 設定項目」（56ページ）

5 結線図

表示器と接続機器を接続するケーブルや

アダプタについて示します。

「7 結線図」（62ページ）

運転
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1 メモリリンク方式について

「メモリリンク方式」では、下図のようにホスト側から GPにデータの書き込み・読み込み要求を行い

ます。GPはホストの書き込み要求によって送られてくる表示用データを画面表示したり、読み込み

要求に応答して、GP内部に格納しているデータをホストに渡します。

• メモリリンク方式による通信は、ホスト側のプログラムを実行させることで実現しま
す。

GP

PC

Write
Read/Write

Read
Write
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◆使用可能なアドレス

通信時に GPがホストから表示に必要なデータを得られるように、データを参照できるアドレスを指

定して部品やスクリプト機能などを設定します。参照先として設定できるアドレスは GP内部に２種

類あります。

• メモリリンク専用システムエリアのアドレス

システムエリアは、ホストの書き込み・読み込み要求のための媒体となる領域です。メモリリン

ク方式での通信専用エリアです。

システムエリアの内容と領域については、「1.1 システムエリア（メモリリンク専用エリア）」（6

ページ）をご覧ください。

たとえば、「ワードスイッチ」でのアドレス設定では、[接続機器 ]に [#MEMLINK]を選んで、そ

の機種のアドレス（例「0100」）を入力します。

（例「ワードスイッチ」でのアドレス入力画面）

• GP内部デバイスのアドレス

例えば、GP内部で演算した値を一時的に格納された先を参照する時などに指定します。

GPと通信する [接続機器 ]として [#INTERNAL]（GP内部デバイスを示します）を選択、そのア

ドレス（例「USR00100」）を入力します。

（例「ワードスイッチ」でのアドレス入力画面）

GP

GP

[#MEMLINK]
GP

[#INTERNAL]
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GPの内部デバイス [#INTERNAL]は、下図のように [LS]エリアと [USR]エリアの 2つの領域で構成

されていますが、メモリリンク方式での通信では [USR]エリアのみ使用できます。

[LS]エリア

自由に使用できるユーザーエリアのほか、GPの運転のために使用する領域もあります。

参照：GP-Pro EXリファレンスマニュアル「付録 1.4 LSエリア（ダイレクトアクセス方式専用）」

[USR]エリア

30,000ワード、すべての領域を自由に使用できるユーザーエリアです。

• メモリリンク方式での通信では使用できません。

GP

GP
[#INTERNAL]

[LS]

LS0

LS8999

[USR]

USR0

USR29999
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1.1 システムエリア（メモリリンク専用エリア）

メモリリンク方式で通信する GP内部にはシステムエリアが確保されています。この領域は、ホスト

とやりとりを行うための媒体となる領域です。

1.1.1 システムエリア一覧

• システムデータエリアと読み込みエリア、または読み込みエリアとユーザーエリアの間
にまたがって部品などのアドレスを設定しないてください。

• システムデータエリア内のアドレスを部品などのアドレスに設定する場合、データ長は
16ビットで指定してください。

領域の名称 内容

システムデータエリア

GPの画面制御データやエラー情報など、システムの稼動に必要なデータを格納
する領域です。書き込む内容が決まっています。

「1.1.2 システムデータエリア」（7ページ）

ユーザーエリア

GPとホスト（パソコンなど）間でデータのやりとりを行う領域です。ホスト側
で GPのどのアドレスデータを書き込むかを決め、書き込むためのプログラムを
作成します。GP側ではアドレスに書き込まれたデータを表示するため別途部品
の設定などを行います。スイッチ、データ表示器やキーボード部品により書き込
まれたデータをホストが読み込むためには、ホスト側で GPのデータを読み出す
ためのプログラムを作成する必要があります。

特殊リレー
GPの通信時における各種ステータス情報を格納する領域です。

「1.1.3 特殊リレー」（14ページ）

予約
GP内部で使用しています。この領域は使用しないでください。正常に動作しま
せん。

• アドレスをビット指定する場合、ワードデバイスの後にビット位置をつけます。（00～
15で指定）

0000

0020

2032

2048

2096

8999

＜メモリリンク方式のシステムエリア＞

<例>ユーザーエリアのアドレス0020の02ビットを指定する場合
「００２００２」

ビット位置

ワードアドレス
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1.1.2 システムデータエリア

システムデータエリアの各アドレスに書き込むデータの内容を示します。

• 通常、画面表示の OFFを行う場合、11番地（コントロール）の「バックライト OFF」
ビットを使用せず、12番地（画面表示の ON/OFF）をご使用ください。

• 表中の「ワードアドレス」は、[システムデータエリアを使用する ]にチェックをいれて
全項目を選択した場合の値です。

ワードアドレス 内容 ビット 詳細

0 予約 － 予約

1 ステータス

0～ 1 予約

2 プリント中

3 データ表示部品　設定値書き込み

4～ 7 予約

8 データ表示部品　入力エラー

9 表示 ON/OFF　0:ON、1:OFF

10 バックライト切れ検出

11～ 15 予約

2 予約 － 予約

3 エラーステータス

0～ 2 未使用

3 画面記憶メモリチェックサム

4 SIOフレミング

5 SIOパリティ

6 SIOオーバーラン

7～ 9 未使用

10 バックアップ電池の電圧低下

11～ 15 未使用

4 時計「年」の現在値
0～ 7 西暦の下２桁（BCD2桁）

8～ 15 未使用

5 時計「月」の現在値
0～ 7 01～ 12月（BCD2桁）

8～ 15 未使用

6 時計「日」の現在値
0～ 7 01～ 31日（BCD2桁）

8～ 15 未使用

7 時計「時」の現在値
0～ 7 00～ 23時間（BCD2桁）

8～ 15 未使用

8 時計「分」の現在値
0～ 7 00～ 59分（BCD2桁）

8～ 15 未使用

9 予約 － 予約

次のページに続きます。
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10 割り込み出力
（タッチ OFF時） －

ワードスイッチ（16ビット）で書き込む場
合、指をはなすと下位 8ビットの内容が割り
込みコードとして出力されます。

11 コントロール

0 バックライト OFF

1 ブザー ON

2 プリント開始

3 予約

4 ブザー音

5 AUX出力

6

画面をタッチして画面復帰（「表示 OFF」か
ら「表示 ON」状態）すると「FFh」を書き
込む

0:割り込み出力しない
1:割り込み出力する

7～ 10 予約

11 印字中止

12～ 15 予約

12 画面表示の ON/OFF －
FFFFhで画面表示を OFF

0hで画面表示

13 割り込み出力
（タッチ ON時） －

ワードスイッチ（16ビット）で書き込むと、
下位 8ビットの内容が割り込みコードとして
出力されます。

14 予約 － 予約

15 切り替え画面番号

<切替画面番号を接続機器へ
反映する場合 >
1～ 9999（BIN）
1～ 7999（BCD）

16 ウィンドウコントロール

0 ウィンドウ表示
0:OFF、1:ON

1 ウィンドウの重なり順序の入れ替え
0:可、1:不可

12～ 15 予約

17 ウィンドウ登録番号 －
間接指定で選択したグローバルウィンドウの
登録番号

1～ 2000（BIN / BCD）

18 ウィンドウ表示位置
（X座標） －

間接指定で選択したグローバルウィンドウの
左上隅の表示位置（BIN/BCD）

19 ウィンドウ表示位置
（Y座標） －

ワードアドレス 内容 ビット 詳細
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内容 詳細

予約

アドレス「0」、「2」、「9」、「14」は予約領域です。

ステータス

必要ビットのみをビット単位で監視してください。予約ビットは GPのシステム
でメンテナンスなどに使用している場合がありますので ON/OFFはしないでくだ
さい。

次のページに続きます。

GP内部で使用するため、データの書き込みは行わないでください。正
しく動作しません。

ビット 内容 詳細

0,1 予約 －

2 プリント中

印刷中にビットが ONします。このビット ON中
にオフライン画面に切り換えると、出力が乱れる

場合があります。

3 設定値書き込み
データ表示部品（設定値入力）による書き込みが

発生するごとにビットが反転します。

4～ 7 予約 －

8 データ表示部品

入力エラー

現在入力中のデータ表示部品が警報設定されてい

る場合、警報範囲外の値を入力するとビットが

ONします。
警報範囲内の値を入力するか画面が切り替わると

OFFになります。

9
表示 ON/OFF
　（0:ON、1:OFF）

GP画面の表示の ON/OFFを、接続機器（PLCな 
ど）から検出できます。

このビットは以下の場合に変化します。

　①システムデータエリアの表示 ON/OFFに
FFFFhを書き込み、表示を OFFした場合

　②スタンバイ時間が経過し、自動で表示 OFFに
なった場合

　③表示 OFF時から画面切り替えやタッチなどで
表示 ONになった場合

• LS0014「コントロール」の 0ビット目（バック
ライト OFF）ではこのビットは変化しません。

10 バックライト切れ検出
バックライト切れを検出するとこのビットが ON
します。

11～ 15 予約 －
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エラーステータス

GPのエラー発生時に、対応するビットが ONします。一度 ONになったビット
は電源を OFFしてから再度 ONするか、オフラインモードから再度運転モードに
切り替わるまで保持されます。

時計データの現在値

いずれも BCDで、上位 0～ 7ビット目に格納されます。
[年 ]は西暦の下 2桁、[月 ]は 01～ 12月の 2桁、[日 ]は 01～ 31日の 2桁、 
[時 ]は 00～ 23時の 2桁、[分 ]は 00～ 59分の 2桁です。

■ 設定例 <05年 10月 19日 21時 57分 >
・「年」→ワードアドレス「4」に「0005」を書き込む
・「月」→ワードアドレス「5」に「0010」を書き込む
・「日」→ワードアドレス「6」に「0019」を書き込む
・「時」→ワードアドレス「7」に「0021」を書き込む
・「分」→ワードアドレス「8」に「0057」を書き込む

割り込み出力（タッチ
OFF時）

ワードスイッチ（16ビット）で書き込む場合、指をはなした時に下位 8ビットの
内容が割り込みコードとして出力されます。（コントロールコード「FFh」は出力
されません。）

次のページに続きます。

内容 詳細

ビット 内容 詳細

0～ 2 未使用

3 画面記憶メモリチェック

サム

プロジェクトファイルに異常があります。

再度転送してください。

4 SIOフレミング
5 SIOパリティ
6 SIOオーバーラン

7～ 9 未使用

10 バックアップ電池の電圧

低下

バックアップ用リチウム電池の電圧が低下したと

きに ON。バックアップ電池は時計と SRAMに使
用されています。

11～ 15 未使用

アドレスはシステム制御で利用しているため、データ表示部品による表
示は行わないでください。

「00～ 1F」の範囲でコントロールコードを書き込まないでください。通
信ができなくなる場合があります。
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コントロール

• このアドレスは必ずビット単位で書き込んでください。ワードデータで書き込
むと値が変わる場合があります。

• 予約ビットは GPのシステムでメンテナンスなどに使用している場合がありま
すので、必ず OFFにしてください。

画面表示の ON/OFF

「0h」の時は画面表示し、「FFFFh」の時は画面表示が消えます。それ以外の値の
場合は予約となります。画面表示が消えると（「FFFFh」になると）、画面消去後
1回目のタッチ入力は画面表示 ONの動作となります。

次のページに続きます。

内容 詳細

ビット 内容 詳細

0 バックライト OFF

ONでバックライトが消灯し、OFFで点灯します。（LCD
は点灯したままで、画面に配置しているスイッチ等の部品

も動作する状態です）

• 通常、画面表示を OFFする場合、ワードアドレス「12」
（画面表示の ON/OFF）をご使用ください。

1 ブザー ON 0:非出力、1:出力

2 プリント開始

0:非出力、1:出力
ONすると画面のハードコピーを開始します。

• ステータス「ビット 2」（プリント中）が ONになった
ら、手動で OFFに戻してください。

3 予約 0固定

4 ブザー音

コントロール「ビット 1」（ブザー ON）が ONの間のみ次
の動作をします。

0:出力、1:非出力
ブザーを鳴りやめる時はこのビットを ONします。

5 AUX出力

コントロール「ビット 1」（ブザー ON）が ONの間のみ次
の動作をします。

0:出力、1:非出力
AUXのブザー出力をやめる時はこのビットを ONします。

6～ 10 予約 0固定

11 印字中止

0:出力、1:非出力
ONすると現在印字中のすべての印字機能を中止します。

• 印字中止後、ステータス「ビット 2」（プリント中）が
OFFになったら、手動で OFFに戻してください。

• 印字中止ビットが ONしても、すでにプリンタ側のメモ
リに取り込まれているデータは印字されます。

12～ 15 （予約） 0固定

アドレスはシステム制御で利用しているため、データ表示部品による表
示は行わないでください。

アドレスはワード単位で制御しているため、ビット書き込みはできませ
ん。

「FFFFh」を書き込むと、表示中の画面が瞬時に消えます。GPオフライ
ンモードの初期設定で指定したスタンバイモード時間で画面表示を消し
たい場合、「0000h」を書き込んでください。
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割り込み出力（タッチ
ON時）

ワードスイッチ（16ビット）で書き込むと、下位 8ビットの内容が割り込みコー
ドとして GPからホストに出力されます。

• ワードスイッチ（16ビット）でデータを書き込むと、割り込みデータとして出
力されます。ホスト側でこの 1バイトの割り込み出力を取り込むようにしてお
き（BASIC言語の INPUT$命令などで）、取り込んだ割り込み出力を各サブ
ルーチンへジャンプする判別などに使用すると、プログラムを簡素化できま
す。

切り替え画面番号

切り替える画面番号を設定します。システム設定 [本体設定 ]－ [基本設定 ]タ
ブの、[表示画面番号のデータ形式 ]と [本体からの画面切替－接続機器へ反映 ]
の設定の有無により設定範囲が異なります。

[表示画面番号のデータ形式 ]が [BIN]の場合

[表示画面番号のデータ形式 ]が [BCD]の場合

次のページに続きます。

内容 詳細

「00～ 1F」の範囲でコントロールコードを書き込まないでください。通
信ができなくなる場合があります。

アドレスはシステム制御で利用しているため、データ表示部品による表
示は行わないでください。

アドレスはワード単位で制御しているため、ビット書き込みはできませ
ん。

接続機器へ反映 接続機器から画面切替 本体（スイッチ等）から画面切替

有 1～ 9999 1～ 9999
無 1～ 9999 1～ 9999

接続機器へ反映 接続機器から画面切替 本体（スイッチ等）から画面切替

有 1～ 7999 1～ 7999
無 1～ 7999 1～ 7999

アドレスはシステム制御で利用しているため、データ表示部品による表
示は行わないでください。

アドレスはワード単位で制御しているため、ビット書き込みはできませ
ん。
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ウィンドウ 
コントロール

ウィンドウ表示をコントロールします。

参照：GP-Pro EXリファレンスマニュアル「18.7.2 ワード動作」

ウィンドウ登録番号
間接指定で選択したグローバルウィンドウの登録番号を格納します。1～ 2000
（BIN / BCD）

ウィンドウ表示位置
間接指定で選択したグローバルウィンドウの左上隅の表示位置を格納します。
「+18」は X座標を、「+19」は Y座標を示します。データ形式は BINまたは BCD
です。

内容 詳細
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1.1.3 特殊リレー

特殊リレーの構成は次のとおりです。

メモリリンク方式

特殊リレーはライトプロテクトされていません。部品などでの ON/OFFやワード書き込み
しないでください。

アドレス 内容

2032 共通リレー情報　

2033 ベース画面情報

2034 予約

2035 1秒バイナリカウンタ
2036 表示スキャンタイム

2037 予約

2038 表示スキャンカウンタ

2039 予約

2040

予約

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047
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内容 詳細

共通リレー情報
（2032）

ベース画面情報
（2033）

次のページに続きます。

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

ビット 内容

0 予約

1 画面（ベース、ウィンドウ）切り替えから部品処理が完了するまでの間 ON
になります。

2 予約。

3 電源投入直後の初期画面を表示している間 ONになります。
4 常時 ONになっています。
5 常時 OFFになっています。

6 バックアップ SRAMのデータが消えたときに ONします。
（バックアップ SRAM搭載の GPのみ）

7 Dスクリプト使用時、BCDエラーが発生すると ONになります。
8 Dスクリプト使用時、ゼロ割算エラーが発生すると ONになります。

9 ファイリングデータでバックアップ SRAMに転送できなかった場合に ONし
ます。

10

ファイリングデータのコントロールワードアドレスによる転送で、PLC※ 1 

→ SRAMの転送ができなかった場合に ONします。
また、特殊データ表示器（ファイリング）による PLC間の転送で、転送完了
ビットアドレスありの場合のみ、PLC※ 1 → エリア、PLC※ 1 → SRAMの転
送ができなかった場合に ONします。

11 ファイリングデータで特殊データ表示器（ファイリング）による 

SRAM ←→ LSエリア※ 1間の転送中の間 ONになります。

12
Dスクリプト使用時、memcpy()、アドレスオフセット指定の読み出しで通信
エラーが発生すると ONになります。正常にデータ読み出しが終了すると
OFFになります。

13

[システム設定 ]の [スクリプト設定 ]で [Dスクリプト /グローバル Dスクリ
プト ]を設定していないプロジェクトで、Dスクリプト /グローバル Dスク
リプトの [SIOポート操作 ]のラベル設定（送信関数、受信関数、コントロー
ル、ステータスの読み出し、受信データ数の読み出し）を実行すると ONし
ます。

14

[システム設定 ]の [スクリプト設定 ]で [Dスクリプト /グローバル Dスクリ
プト ]を設定しているプロジェクトで、拡張スクリプト専用の [文字列操作 ]
関数などを実行すると ONします。また、[システム設定 ]の [スクリプト設
定 ]で [拡張スクリプト ]を設定しているプロジェクトで、Dスクリプト /グ
ローバル Dスクリプト用 [SIOポート操作 ]の送受信（IO_WRITE、
IO_READ）を実行しても ONになります。

15 予約

※1　メモリリンク方式の場合、システムエリア内の「ユーザーエリア」を示します。

 15              1 0

( )

( )
ON

ON/OFF
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予約
（2034、2037、 
2040～ 2047）

予約アドレスの値は不定です。使用しないでください。

1秒バイナリカウンタ
（2035） 電源投入直後より 1秒ごとにカウントアップします。データはバイナリです。

表示スキャンタイム
（2036）

表示画面に設定されている部品の 1つめの処理開始から、最後の部品の処理終了
までの時間です。データはバイナリで単位は msで格納されます。データは対象
部品の前処理が完了した時点で更新されます。データの初期値は 0です。 
±10msの誤差があります。

表示スキャンカウンタ
（2038）

表示画面に設定されている部品処理がひととおり完了するごとにカウントアップ
されます。データはバイナリです。

内容 詳細
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2 メモリリンクコマンド

2.1 通信プロトコルの制御の基本手順

通信プロトコルの制御がどのように行われるか基本的な手順を以下に示します。

2.1.1 SIO

■ ホストコンピュータから GPへデータを送る場合

•  ①及び③ (コマンドデータ部 )はホストより GPへの転送データです

•  GPはコマンドデータ部を解析した結果、②及び④ (レスポンスデータ部 )、ACK、NAKのいずれ

かを送信するか又は無反応となります。

•  ホストからのコマンドデータ③は GPからのレスポンスデータ②を受信した後に送信してくださ

い。

■ GPからホストコンピュータへデータを送る場合

•  タッチパネル入力された時に割り込み出力データ部のデータを送信します。(割り込み出力 )

•  1:nまたは RS422/485(2線式 )の場合は割り込み出力されません。割り込み出力問い合わせを参照

ください。

GP
 

 

A
C
K

A
C
K

N
A
K

N
A
K

GP
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2.1.2 SIO互換モードの通信

■ ホストコンピュータ→ GP

■ GP→ホストコンピュータ（割り込み出力）

•  RS244（2線式）の場合は割り込み出力を使用できません。

2.1.3 SIO拡張モード（1：1アスキー）の通信

■ ホストコンピュータ→ GP

• ※印は設定により付加されないことがあります。

C
R

GP C
R

GP

C
R

L
F

GP E
T
X

 C 
R 

L 
F 

A
C
K

C
R

L
F

N
A
K

C
R

L
F
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■ GP→ホストコンピュータ（割り込み出力）

• ※印は設定により付加されないことがあります。

• RS244/485（2線式）、UDP接続の場合、割り込み出力は「割り込み出力問い合わせコマンド」を

使用してください。

2.1.4 SIO拡張コマンド（1：1バイナリ）の通信

■ ホストコンピュータ→ GP

• ※印は設定により付加されないことがあります。

GP
E
T 
X

C
R

L
F

E
S
C

I

GP
E
T
X

 

A
C
K

N
A
K
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■ GP→ホストコンピュータ（割り込み出力）

• ※印は設定により付加されないことがあります。

• バイナリモードの場合は XON/XOFF制御できません。ER制御にて受信応答（ACK/NAK）有で通

信してください。

• RS244/485（2線式）の場合、割り込み出力は「割り込み出力問い合わせコマンド」を使用してく

ださい。

2.1.5 SIO拡張モード（1：nアスキー）の通信

■ ホストコンピュータ→ GP

• ※印は設定により付加されないことがあります。

• 局番号を「FF」と設定すると、共通のデータを全局同時に転送することができます。ただし、

ACK、NAK応答は行われません。この場合、一度コマンドを送信してから次のコマンドを送信す

るまでに 100ms以上の間隔を空けてください。

また、レスポンスデータを必要とする「システムエリアからの読出し」（ESC R）・「輝度・コント

ラスト現在値」（ESC $）コマンドは使用できません。

• 1：nの場合、割り込み出力は「割り込み出力問い合わせ」コマンドを使用します。

GP
E
T 
X

 E
S
C

I

E 
N 
Q 

C
R

L
F

GP T
X

 

E 
T 
X 

C
R

L
F

A
C
K

C
R

L 
F 

N
A
K

C 
R 

L 
F 

 

S
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2.1.6 SIO拡張モード（1：nバイナリ）の通信

■ ホストコンピュータ→ GP

• ※印は設定により付加されないことがあります。

• 局番号を「FF」と設定すると、共通のデータを全局同時に転送することができます。ただし、

ACK、NAK応答は行われません。この場合、一度コマンドを送信してから次のコマンドを送信す

るまでに 100ms以上の間隔を空けてください。 

また、レスポンスデータを必要とする「システムエリアからの読出し」（ESC R）・「輝度・コント

ラスト現在値」（ESC $）コマンドは使用できません。

• バイナリモードの場合は XON/XOFF制御できません。ER制御にて受信応答（ACK/NAK）有で通

信してください。

• 1：nの場合、割り込み出力は「割り込み出力問い合わせ」コマンドを使用します。

E
N
Q

GP T
X

E
T
X

A
C
K

N
A
K

S
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2.1.7 サムチェックコード

サムチェックコードとは、サムチェックの対象となるデータを加算した結果（サム）の下位 1バイト

（8ビット）のことをいいます。

アスキーモードの場合は、ASCII下 2桁（16進）に変換します。

バイナリモードの場合は、そのまま下位 1バイトを使用します。

＜例＞拡張モード　1：nアスキーの場合

システムエリアの 100番地に 200（10進）を書き込みます。

サムチェックコードは下 2桁の「39」（33H、39H）となります。

E
N
Q

0 1
E
S
C

W 0 0
C
R

L
F6 4 0 0 0 1 0 0 C 8
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2.1.8 LAN

■ ホストコンピュータから GPへデータを送る場合

• コマンドデータ部はホストより GPへの転送データです。

• GPはコマンドデータ部を解析した結果、レスポンスデータ部、ACK、NAKまたは無反応となり

ます。

■ GPからホストコンピュータへデータを送る場合

‘B’ 00 00 00

GP  

C
K

A
K

‘b’ 00 00 00

A

N

‘b’ 00 00 00

GP  

‘b’ 00 00 00
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■ フレームフォーマットの詳細

メモリリンク LANの回線フレームは以下のような構造をしています。

メモリリンク LANのフレームはフレームマーカー～データ長までの 8バイトはすべてフレームで存

在します。

よって、フレームチェックをする際は先頭の 8バイトをチェックし、その 8バイトの中のデータ長で

以降のデータをチェックするようにしています。

◆フレームマーカー（1バイト）

フレームの種類を識別するのに使用します。

‘B’　バイナリコマンドフレーム

‘b’　バイナリレスポンスフレーム

・バイナリフレームしかサポートしていません。

◆トランザクションコントロール（1バイト）

巨大なデータを交信する場合、データを複数のフレームに分割して送受信します。そのとき、分割フ

レームであることを示すビットで、先頭と途中のフレームには 1をセットし、最終フレームは 0を

セットします。

   

ESC
FS

トランザクションマーカーの有無

フレームにトランザクションマーカーが付加されるかどうか

0：トランザクションマーカーなし
1：トランザクションマーカーあり

フレーム継続プラグ

0：最終フレーム
1：継続フレームあり
（このフレームの後にも、フレームが続くことを意味します）



メモリリンク ドライバ 

GP-Pro EX 機器接続マニュアル 25

◆宛先コントロール（1バイト）

◆宛先コントロールの使用例

通常 1：1の相手局に対して交信する場合は、このコントロールは 00hを指定します。

1：nの場合は nの内１局のみレスポンスを指定するのであれば 05hを指定し、すべての局にレスポン

スを期待するときは 09hを指定します。

宛先ブロックの有無

フレームに宛先ブロックが付加されているかどうか

0：宛先ブロックなし（宛先チェックしない）
1：宛先ブロックあり

宛先ブロックの是非

処理の対象となる局の宛先ブロックから決定するとき、その宛先ブロックの処

理方法

0：宛先ブロックに IPアドレスが掲載されている局のみ処理の対象とする
1：宛先ブロックに IPアドレスが掲載されていない局のみ処理の対象とする

このビットは宛先ブロックの有無が 1のときのみ有効です。
レスポンスを返す局の指定

レスポンスを返す必要があるとき、処理の対象となった局がレスポンスを返し

てよいかどうか

0：すべての局がレスポンスを返す
1：宛先ブロックの先頭に記載されている局のみレスポンスを返す

このビットは宛先ブロックの有無が 1でかつ宛先ブロックの是非が 0のときの
み有効です。

レスポンスのWait指定
レスポンスを返すことになった局がレスポンスを返す直前にWaitした後、レス
ポンスを返す。

0：しない。最速でレスポンスを返す。
1：する

自局の IPアドレスの最下位 7ビット× 1ms間Waitした後、レスポンスを返す。
これは複数の局がレスポンスを返すときレスポンスの衝突を避けるためにあり

ます。
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◆トランザクションマーカー

●トランザクションマーカーの使用用途

GPはトランザクションマーカーありのコマンドフレームを受信するとそのコマンドの処理を実行し

ます。(必要があればレスポンスも送信します。) ここまではマーカー無しの処理と同じです。その

後、今行った処理の結果を GPの内部にプールします。

そして次にトランザクション結果問い合わせコマンドを受けるとそのプールした内容をレスポンスと

して返します。

GPは最大 10件のトランザクションをプールします。10件以上の登録は、古いトランザクションから

順に消されその上に登録されます。

◆フレームマーカー

1つの意味をコマンドまたはレスポンスで複数のフレームに分かれる場合、そのフレームの順序を示

す番号として 0からの連番で指定します。最大は 255です。

フレームは 1Kバイト以下で分割してください。

◆宛先ブロック

宛先ブロックは、宛先ブロックの有無が 1のとき付加されます。0の時には付加されません。

トランザクションを指定するためのユニークな番号

（実際にはシステムタイマーなどから得た値を使用するとよい。）

トランザクションの発行 IPアドレス
（通常は自局の IPアドレス）
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2.2 SIO 1：Nバイナリ通信の注意事項

SIOで拡張モード・1：Nバイナリ通信時には２重化処理が発生します。

2.2.1 ホストコンピュータ→ GP

■ ENQ
ホストからの送信で「サムチェック範囲」もしくは「サムチェック」のデータに ENQコードと同じ

「05h」があった場合、直前に「05h」を付加して送信してください。

ただし、コマンドデータ部に「データ数」がある場合、付加した「05h」をデータ数に含めません。

2.2.2 GP→ホストコンピュータ

■ STX
GPシリーズからの返信で「サムチェック範囲」もしくは「サムチェック」のデータに STXコードと

同じ「02h」があった場合、直前に「02h」を付加して返信します。

ただし、レスポンスデータ部に「データ数」がある場合、付加した「05h」をデータ数に含めません。

■ ENQ
2線式 1：Nの場合、GPシリーズからの返信で「サムチェック範囲」もしくは「サムチェック」の

データに ENQコードと同じ「05h」があった場合、直前に「05h」を付加して送信してください。

0 5 0 5 0 5

0 2 0 2 0 2

0 5 0 5 0 5
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2.3 デマンドポーリング

TCP接続の時、通信設定で設定した時間ホストからの要求がない場合、GPはホストの生存を確認す

るために、ポーリングの催促コマンドを送信します。

ホストはポーリングの催促コマンドを受信すると、ポーリングコマンドを GPへ送信するように処理

してください。ホストが送信したポーリングコマンドを受信することで、GPはホストの生存を確認

します。

ホストからの応答がない場合、GPはコネクションを切断します。

ホスト側でデジタル製の APIを使用している場合、ポーリングの最速コマンドの応答処理は APIで自

動的に行われます。

2.3.1 ポーリングの催促（FS Demand）

GPからホストへ送信するポーリングの催促コマンドのデータ部の内容は次のとおりです。

ホスト：なし

GP：レスポンスデータ部

＜設定内容＞

• データ：‘Demand Polling’

デマンドポーリング：ポーリング周期で設定した時間が経過したタイミングでポーリングの催促コマ

ンドを送信します。

ポーリングの催促コマンドはホストのポーリングコマンド発行を促すものです。ポーリングの催促コ

マンドを送信することで GPがポーリング待ち状態になることはありません。

F
S 00‘b’ 00 00 00 (00 00 00 10) ‘Demand Polling’

F
S 00‘b’ 00 00 00 00 00 00 10 ‘Demand Polling’GP
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2.3.2 ポーリングコマンド（FS Polling）

ホストから GPへ送信されるポーリングコマンドの内容は次のとおりです。

ホスト：コマンドデータ

GP：レスポンスデータ部

＜設定内容＞

• データ：‘Polling Command’

＜例＞

F
S 00‘B’ 00 00 00 (00 00 00 11) ‘Polling Command’

F
S 00‘b’ 00 00 00 (00 00 00 12) ‘Polling Reponse’

00000011 F
S

‘Polling 
Command’

00

GP F
S Response’ 

00

‘B’ 00 00 00

‘b’ 00 00 00 00000012 ‘Polling 
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2.3.3 エラー通知（FS Error）

プロトコル上にエラーが発生した場合、GPまたはホストから相手局に対してエラー通知を行うため

のコマンドの内容は次のとおりです。

このフレームに対するレスポンスは必要ありません。

ホスト：コマンドデータ

• キャラクター間タイムアウトエラーフレーム

＜設定内容＞

• データ：‘Error Receive time out’

• 相手先生存監視タイムアウトエラーフレーム

＜設定内容＞

• データ：‘Error Alive time out’

• プロトコル間タイムアウトエラーフレーム

＜設定内容＞

• データ：‘Error Response time out’

GP：レスポンスデータ部

• キャラクター間タイムアウトエラーフレーム

F
S 00‘B’ 00 00 00 (00 00 00 18) ‘Error Receive time out’

F
S 00‘B’ 00 00 00 (00 00 00 16) ‘Error Alive time out’

F
S 00‘B’ 00 00 00 (00 00 00 19) ‘Error Response time out’

F
S 00‘b’ 00 00 00 (00 00 00 18) ‘Error Receive time out’
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＜設定内容＞

• データ：‘Error Receive time out’

• 相手先生存監視タイムアウトエラーフレーム

＜設定内容＞

• データ：‘Error Alive time out’

• プロトコル間タイムアウトエラーフレーム

＜設定内容＞

• データ：‘Error Receive time out’

F
S 00‘b’ 00 00 00 (00 00 00 16) ‘Error Alive time out’

F
S 00‘b’ 00 00 00 (00 00 00 19) ‘Error Response time out’
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2.4 トランザクション結果問い合わせコマンド

イーサネット使用時のみ有効です。

2.4.1 トランザクション結果問い合わせ

ホストから GPへ送信されるトランザクション結果問い合わせの内容は次のとおりです。

ホスト：コマンドデータ

GP：レスポンスデータ部

＜設定内容＞

• データ：‘Transaction Query’

＜実行結果＞

• データ：‘Transaction Result’

値意味

0x00000000処理は正常に終了しました。

0x00000001エラー

0x00000002指定のトランザクションマーカーは GPにプールされていません。

‘B’ 00 00 00 
F
S 00

 

(00 00 00 1B) ‘Transaction Query’

‘b’ 00 00 00 
F
S 00

(00 00 00 18)
‘Transaction Result’
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2.5 コマンドフォーマット

2.5.1 Readフォーマット

■ SIO互換モード

◆ホスト　コマンドデータ部

＜設定範囲＞

アドレス：0000H～ 270FH(0～ 9999)

データ数：0001H～ 0100H(1～ 256)

全てアスキーコードで入力してください

◆GP　レスポンスデータ部

• 正常時

<設定範囲 >

データ：0000H～ FFFFH 

• 異常時

NAKで応答

■ SIO拡張モードのアスキーの場合

◆ホスト　コマンドデータ部

※印は設定により付加されないことがあります。

<設定範囲 >

アドレス：0000H～ 270FH(0～ 9999)

データ数：0001H～ 0100H(1～ 256)

全てアスキーコードで入力してください

E
S
C

R
 C

R

E
S
C

A
C
R

N

E
S
C

R
C
R

L
F
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◆GP　レスポンスデータ部

• 正常時

※印は設定により付加されないことがあります。

<設定範囲 >

データ：0000H～ FFFFH 

• 異常時

NAKで応答

■ SIO拡張モードのバイナリの場合

◆ホスト　コマンドデータ部

※印は設定により付加されないことがあります。

<設定範囲 >

アドレス：0000H～ 270FH(0～ 9999)

データ数：0001H～ 0200H(1～ 512)

◆GP　レスポンスデータ部

• 正常時

※印は設定により付加されないことがあります。

<設定範囲 >

データ：0000H～ FFFFH 

• 異常時

NAKで応答

E
S
C

A
E
T
X

C
R

L
F

N

E
S
C

R

E
S
C

A
E
T
X
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■ LANの場合

◆ホスト　コマンドデータ部

<設定範囲 >

アドレス：0000H～ 270FH(0～ 9999)

データ数：0001H～ 0200H(1～ 512)

◆GP　レスポンスデータ部

• 正常時

<設定範囲 >

データ：0000H～ FFFFH 

• 異常時

NAKで応答

E
S
C

’R’
‘B’ 00 00 00

E
S
C

’A’
‘b’ 00 00 00 N
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2.5.2 Writeフォーマット

■ SIO互換モードの場合

◆ホスト　コマンドデータ部

<設定範囲 >

アドレス：0000H～ 270FH(0～ 9999)

データ：　0000H～ FFFFH

全てアスキーコードで入力してください

互換モードの場合、GPからの応答コマンドがありません。

互換モードの場合、書込みデータ数に制限はありません

■ SIO拡張モードのアスキーの場合

◆ホスト　コマンドデータ部

※印は設定により付加されないことがあります。

<設定範囲 >

アドレス：0000H～ 270FH(0～ 9999)

データ数：0001H～ 0100H(1～ 256) 

データ：　0000H～ FFFFH

全てアスキーコードで入力してください

◆GP　レスポンスデータ部

ACKまたは NAKで応答

E
S
C

W
C
R

N

E
S
C

W
C
R

L
F

1 N
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■ SIO拡張モードのバイナリの場合

◆ホスト　コマンドデータ部

※印は設定により付加されないことがあります。

<設定範囲 >

アドレス：0000H～ 270FH(0～ 9999)

データ数：0001H～ 0200H(1～ 512) 

データ：　0000H～ FFFFH

◆GP　レスポンスデータ部

ACKまたは NAKで応答

■ LANの場合

◆ホスト　コマンドデータ部

<設定範囲 >

アドレス：0000H～ 270FH(0～ 9999)

データ数：0001H～ 0200H(1～ 512)

データ：　0000H～ FFFFH

◆GP　レスポンスデータ部

ACKまたは NAKで応答

E
S
C

W
N

E
S
C

’W’
‘B’ 00 00 00 N
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2.5.3 割り込み出力の問い合わせ

拡張モードで「1:nアスキー」「1:nバイナリ」を選択している場合、または 2線式通信の場合に GPの

システムエリアの絶対値書込みなどで出力された割り込みコードを GPからホストへ出力するための

コマンドです。

2線式通信の場合は 1:1接続でも以下の手順で処理してください。

■ SIOのアスキーモードの場合

◆ホスト　コマンドデータ部

※は設定により付加されない場合があります。

◆GP　レスポンスデータ部

• 正常時

• 異常時 

NAKで応答

<設定範囲 >

データ数 

ホストから問い合わせコマンドが送信された場合は、すでに発生している割り込み出力のデータ

数のことをいいます。 

すでに発生している割り込み出力データをすべて取得する場合は、今回送信したコマンドを含め

たデータ回数のコマンドを送信する必要があります。

データ 

00H～ FEHを ASCII2桁 (16進 )に変換して出力されます。 

割り込み出力のデータがないときには「00」となります。

E
S
C

I
C
R

L
F

E
S
C

I
E
T
X

C
R

L
F
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■ SIOのバイナリモードの場合

◆ホスト　コマンドデータ部

※は設定により付加されない場合があります。

◆GP　レスポンスデータ部

• 正常時

※は設定により付加されない場合があります。

• 異常時 

NAKで応答

<設定範囲 >

データ数 

ホストから問い合わせコマンドが送信された場合は、すでに発生している割り込み出力のデータ

数のことをいいます。 

すでに発生している割り込み出力データをすべて取得する場合は、今回送信したコマンドを含め

たデータ回数のコマンドを送信する必要があります。

データ 

00H～ FEHが出力されます。 

割り込み出力のデータがないばあいは「00」となります。

E
S
C

I

E
S
C

I
E
T
X
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■ LAN

◆ホスト　コマンドデータ部

◆GP　レスポンスデータ部

• 正常時

• 異常時 

NAKで応答

<設定範囲 >

データ数 

ホストから問い合わせコマンドが送信された場合はすでに発生している割り込み出力のデータ数

のことをいいます。

データ 

00H～ FEHが出力されます。割り込み出力のデータがない場合は「00」となります。

E
S
C

E
S
C
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2.5.4 輝度・コントラスト調整

輝度・コントラストをコマンドを用いて調整するためのコマンドデータ部の内容は以下のとおりで

す。GPの機種によって輝度・コントラスト調整ができないものもあります。

■ SIO互換モードの場合

◆ホスト　コマンドデータ部

<設定範囲 >

属性：0000H～ 0001H（0：コントラスト調整、1：輝度調整）

設定値：「■ 輝度・コントラスト一覧」（45ページ）を参照してください。

全てアスキーコードで入力してください。

◆GP　レスポンス部

レスポンスデータはありません。

■ SIO拡張モードのアスキーの場合

◆ホスト　コマンドデータ部

※は設定により付加されないことがあります。

<設定範囲 >

属性：0000H～ 0001H（0：コントラスト調整、1：輝度調整）

設定値：「■ 輝度・コントラスト一覧」（45ページ）を参照してください。

全てアスキーコードで入力してください。

◆GP　レスポンスデータ部

ACKまたは NAKで応答

E
S
C

#
C
R

E
S
C

#
C
R

L
F
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■ 拡張モードのバイナリモードの場合

◆ホスト　コマンドデータ部

<設定範囲 >

属性：0000H～ 0001H（0：コントラスト調整、1：輝度調整）

設定値：「■ 輝度・コントラスト一覧」（45ページ）を参照してください。

全てアスキーコードで入力してください。

◆GP　レスポンスデータ部

ACKまたは NAKで応答

■ LAN

◆ホスト　コマンドデータ部

<設定範囲 >

属性：0000H～ 0001H（0：コントラスト調整、1：輝度調整）

設定値：「■ 輝度・コントラスト一覧」（45ページ）を参照してください。

全てアスキーコードで入力してください。

◆GP　レスポンスデータ部

ACKまたは NAKで応答

E
S
C

#

E
S
C

#
�B� 00 00 00
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2.5.5 輝度・コントラスト現在値

輝度・コントラストの現在値をコマンドを用いて取得するためのコマンドデータ部の内容は以下のと

おりです。GPの機種によって輝度・コントラストがないものもあります。

■ SIO互換モードの場合

◆ホスト　コマンドデータ部

◆GP　レスポンスデータ部

■ SIO拡張モードのアスキーモードの場合

◆ホスト　コマンドデータ部

※は設定により付加されない場合があります。

◆GP　レスポンスデータ部

※は設定により付加されない場合があります。

E
S
C

$
C
R

E
S
C

D
C
R

E
S
C

$
C
R

L
F

E
S
C

D
C
R

L
F
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■ SIO拡張モードのバイナリモードの場合

◆ホスト　コマンドデータ部

※は設定により付加されない場合があります。

◆GP　レスポンスデータ部

※は設定により付加されない場合があります。

■ LAN

◆ホスト　コマンドデータ部

◆GP　レスポンスデータ部

E
S
C

$

E
S
C

D

E
S
C

$

E
S
C

D
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■ 輝度・コントラスト一覧

GP
輝度設定

設定範囲

コントラスト設定

設定範囲

AGP-3302B 0（明）　～　7（暗） 0（明）　～　7（暗）

AGP-3301L 0（明）　～　7（暗） 0（明）　～　7（暗）

AGP-3301S 0（明）　～　7（暗） 0（明）　～　7（暗）

AGP-3300L 0（明）　～　7（暗） 0（明）　～　7（暗）

AGP-3300S 0（明）　～　7（暗） 0（明）　～　7（暗）

AGP-3300T 0（明）　～　7（暗） -

AGP-3400S 0（明）　～　7（暗） 0（明）　～　7（暗）

AGP-3400T 0（明）　～　7（暗） -

AGP-3500L 0（明）　～　7（暗） 0（明）　～　7（暗）

AGP-3500S 0（明）　～　7（暗） 0（明）　～　7（暗）

AGP-3500T 0（明）　～　7（暗） -

AGP-3600T 0（明）　～　7（暗） -

AGP-3450T 0（明）　～　7（暗） -

AGP-3550T 0（明）　～　7（暗） -

AGP-3650T 0（明）　～　7（暗） -

AGP-3750T 0（明）　～　7（暗） -
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3 システム構成

メモリリンクを使用する場合、接続構成は以下のようになります。

■ シリアル

• 1:1接続

• 1:n接続

■ イーサネット

• 1:1接続

• 1:n接続

• n:1接続（「イーサネット (UDP)」を選択した場合のみ可能です。）

32

HUB

HUB

HUB
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4 ドライバの選択

表示器と接続する接続機器を選択します。

設定項目 設定内容

メーカー 接続する接続機器のメーカーを選択します。「(株 )デジタル」を選択します。

シリーズ

接続する接続機器の種類（シリーズ）と接続方法を選択します。「メモリリンク」
を選択します。
「メモリリンク」の接続構成はシステム構成で確認してください。

「3 システム構成」（46ページ）

ポート 接続機器と接続する表示器のポートを選択します。
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5 通信設定例

（株）デジタルが推奨する表示器と接続機器の通信設定例を示します。

5.1 設定例 1

■ GP-Pro EXの設定 (RS232C接続：互換モード )

◆通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ ]から [接続機器設定 ]を選択

します。

■ 接続機器の設定

接続機器の仕様に依存します。
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5.2 設定例 2

■ GP-Pro EXの設定 (RS232C接続：拡張モード )

◆通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ ]から [接続機器設定 ]を選択

します。

■ 接続機器の設定

接続機器の仕様に依存します。
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5.3 設定例 3

■ GP-Pro EXの設定 (RS422/485(2線式 )接続：互換モード )

◆通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ ]から [接続機器設定 ]を選択

します。

■ 接続機器の設定

接続機器の仕様に依存します。
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5.4 設定例 4

■ GP-Pro EXの設定 (RS422/485(2線式 )接続：拡張モード )

◆通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ ]から [接続機器設定 ]を選択

します。

■ 接続機器の設定

接続機器の仕様に依存します。
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5.5 設定例 5

■ GP-Pro EXの設定 (RS422/485(4線式 )接続：互換モード )

◆通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ ]から [接続機器設定 ]を選択

します。

■ 接続機器の設定

接続機器の仕様に依存します。
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5.6 設定例 6

■ GP-Pro EXの設定 (RS422/485(4線式 )接続：拡張モード )

◆通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ ]から [接続機器設定 ]を選択

します。

■ 接続機器の設定

接続機器の仕様に依存します。
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5.7 設定例 7

■ GP-Pro EXの設定 (イーサネット (UDP)接続 )

◆通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ ]から [接続機器設定 ]を選択

します。

■ 接続機器の設定

接続機器の仕様に依存します。
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5.8 設定例 8

■ GP-Pro EXの設定 (イーサネット (TCP)接続 )

◆通信設定

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ ]から [接続機器設定 ]を選択

します。

■ 接続機器の設定

接続機器の仕様に依存します。
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6 設定項目

表示器の通信設定は GP-Pro EX、または表示器のオフラインモードで設定します。

各項目の設定は接続機器の設定と一致させる必要があります。

「5 通信設定例」（48ページ）

6.1 GP-Pro EXでの設定項目

■ 通信設定（RS232C/RS422（2線式）/ RS422（4線式））
設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ ]から [接続機器設定 ]を選択

します。

• 表示器の IPアドレスは、表示器のオフラインモードで設定する必要があります。

参照：GP3000シリーズユーザーズマニュアル「4.3.7イーサネット設定」

設定項目 設定内容

通信方式 接続機器と通信する通信方式を選択します。

通信速度 接続機器と表示器間の通信速度を選択します。
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■ 通信設定（イーサネット）

設定画面を表示するには、ワークスペースの [システム設定ウィンドウ ]から [接続機器設定 ]を選択

します。

データ長 データ長を選択します。

パリティ パリティチェックの方法を選択します。

ストップビット ストップビット長を選択します。

フロー制御 送受信データのオーバーフローを防ぐために行う通信制御方式を選択します。

送信ウェイト
表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間
（ms）を「0～ 255」で入力します。

通信プロトコル 通信プロトコルを選択します。

号機 No. 通信を行う接続機器の局番を「0～ 31」で入力します。

通信形式
通信形式に「1:1 アスキー」「1:1 バイナリ」「1:N アスキー」「1:N バイナリ」のい
ずれかを選択します。

ターミネータ 使用するターミネータを選択します。

ETXサムチェック データのやり取りをする場合、サムチェックコードを付加するかどうかを設定し
ます。

ACK ACKを使用する場合にチェックします。

NAK NAKを使用する場合にチェックします。

RI/VCC 通信方式で RS232Cを選択した場合に、9番ピンの RI/VCCを切り替えます。

設定項目 設定内容

ポート番号 通信を行う外部機器のポート番号を「1024～ 65535」で入力します。

送信ウェイト
表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間
（ms）を「0～ 255」で入力します。

デマンドポーリングを
使用する

接続機器の生存を確認するためにポーリングの催促コマンドを使用する場合に
チェックをつけます。

ポーリング周期 ポーリング周期（sec）を「10～ 100」で入力します。

設定項目 設定内容
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6.2 オフラインモードでの設定項目

■ RS232C/RS422（2線式）/ RS422（4線式）の設定

◆通信設定

設定画面を表示するには、オフラインモードの [周辺機器設定 ]タブから [接続機器設定 ]をタッチし

ます。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチし、[通信設定 ]タブをタッチします。

(1/2ページ )

• オフラインモードへの入り方や操作方法は GP3000シリーズユーザーズマニュアルを参
照してください。

参照：GP3000シリーズユーザーズマニュアル「4章　設定」

設定項目 設定内容

通信方式 接続機器と通信する通信方式を選択します。

通信速度 接続機器と表示器間の通信速度（bps）を選択します。

データ長 データ長を選択します。

パリティ パリティチェックの方法を選択します。

ストップビット ストップビット長を選択します。

フロー制御 送受信データのオーバーフローを防ぐために行う通信制御方式を選択します。

送信ウェイト
表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間
（ms）を「0～ 255」で入力します。

通信プロトコル 通信プロトコルに「互換モード」「拡張モード」のいずれかを選択します。
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(2/2ページ )

設定項目 設定内容

号機 No. 通信を行う接続機器の局番を「0～ 31」で入力します。

通信形式
通信形式に「1:1 アスキー」「1:1 バイナリ」「1:N アスキー」「1:N バイナリ」のい
ずれかを選択します。

ターミネータ 使用するターミネータに「CR,LF」「CR」のいずれかを選択します。

ETXサムチェック データのやり取りをする場合、サムチェックコードを付加するかどうかを設定し
ます。

ACK ACKを使用する場合にチェックします。

NAK NAKを使用する場合にチェックします。
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◆オプション

設定画面を表示するには、オフラインモードの [周辺機器設定 ]から [接続機器設定 ]をタッチしま

す。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチし、[オプション ]をタッチします。

設定項目 設定内容

RI/VCC 通信方式で RS232Cを選択した場合に、9番ピンの RI/VCCを切り替えます。
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■ イーサネットの設定

設定画面を表示するには、オフラインモードの [周辺機器設定 ]タブから [接続機器設定 ]をタッチし

ます。表示された一覧から設定したい接続機器をタッチし、[通信設定 ]タブをタッチします。

設定項目 設定内容

ポート番号 通信を行う接続機器のポート番号を「1024～ 65535」で入力します。

送信ウェイト
表示器がパケットを受信してから、次のコマンドを送信するまでの待機時間
（ms）を「0～ 255」で入力します。

デマンドポーリングを
使用する

接続機器の生存を確認するためにポーリングの催促コマンドを使用する場合に
チェックをつけます。

ポーリング周期 ポーリング周期（sec）を「10～ 100」で入力します。
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7 結線図

以下に示す結線図と接続機器メーカーが推奨する結線図が異なる場合がありますが、本書に示す結線

図でも動作上問題ありません。

• 外部機器本体の FG 端子は D種接地を行ってください。詳細は外部機器のマニュアルを参照して

ください。

• 表示器内部で SGと FGは接続されています。接続機器と SGを接続する場合は短絡ループが形成

されないようにシステムを設計してください。

結線図 1

A)　自作ケーブルを使用する場合

• 接続機器が RTS/CTS制御の場合

表示器（接続ポート） ケーブル 備考

GP（COM1）

A 自作ケーブル（ER制御の場合）
ケーブル長は 15m以内に
してください。

B 自作ケーブル（X制御の場合）

C 自作ケーブル（制御方式なしの場合）

• ホストによって、RS232Cコネクタの形状やピン番号と信号名の対応が異なります。ホ
ストのインターフェイス仕様にしたがって、正しく接続してください。

CD
RD

RS

SD
ER
SG
DR

5

2
1

7

4
3

6

CD
RD
SD

RTS
SG

CS8
FG

DTR

CTS
DSR

D-sub 9 ( )
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• 接続機器が DTR/DSR制御の場合

禁止：

• GPの ERが OFFのとき、ホスト側は送信しないようにしてください。

B)　自作ケーブルを使用する場合（X制御の場合）

CD
RD

RS

SD
ER
SG
DR

5

2
1

7

4
3

6

CD
RD
SD

RTS
SG

CS8
FG

DTR

DSR
CTS

D-sub 9 ( )

CD
RD

RS

SD
ER
SG
DR

5

2
1

7

4
3

6

CD
RD
SD

RTS
SG

CS8
FG

DTR
DSR
CTS

D-sub 9 ( )
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C)　自作ケーブルを使用する場合（制御方式なしの場合）

CD
RD

RS

SD
ER
SG
DR

5

2
1

7

4
3

6

CD
RD
SD

RTS
SG

CS8
FG

DTR
DSR
CTS

D-sub 9 ( )
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結線図 2

表示器（接続ポート） ケーブル 備考

GP*1（COM1）
AGP-3302（COM2）

*1 AGP3302シリーズ除く全 GP機種

A

（株）デジタル製 COMポート変換アダプタ
CA3-ADPCOM-01

+
（株）デジタル製 コネクタ端子台変換アダプタ

CA3-ADPTRM-01
＋

自作ケーブル

B

（株）デジタル製 COMポート変換アダプタ
CA3-ADPCOM-01

＋
（株）デジタル製 AGP用 422ケーブル

CA3-CBL422-01

C

（株）デジタル製 COMポート変換アダプタ
CA3-ADPCOM-01

＋
（株）デジタル製 AGP用マルチリンクケーブル

CA3-CBLMLT-01

D 自作ケーブル

GP*1（COM2）

E

（株）デジタル製オンラインアダプタ
CA4-ADPONL-01

＋
（株）デジタル製 コネクタ端子台変換アダプタ

CA3-ADPTRM-01
+

自作ケーブル

F

（株）デジタル製オンラインアダプタ
CA4-ADPONL-01

＋
（株）デジタル製 AGP用 422ケーブル

CA3-CBL422-01

G

（株）デジタル製オンラインアダプタ
CA4-ADPONL-01

＋
（株）デジタル製 AGP用マルチリンクケーブル

CA3-CBLMLT-01

H

（株）デジタル製オンラインアダプタ
CA4-ADPONL-01

＋
自作ケーブル

• RS422ケーブルを使用した場合の制御方法は XON/XOFF制御のみです。また、XON/
XOFFは ASCIIの場合のみ有効です。



メモリリンク ドライバ 

GP-Pro EX 機器接続マニュアル 66

強制：

• 24AWG線材を使用した ,静電容量 50pF/m程度、特性インピーダンス 100Ω程度のツイストペア

ケーブルを使用してください。

A)　（株）デジタル製 COMポート変換アダプタ（CA3-ADPCOM-01）および（株）デジタル製 コネ

クタ端子台変換アダプタ（CA3-ADPTRM-01）、自作ケーブルを使用する場合

• 1:1接続の場合

• 通常 RS422ケーブルの最大長は 1000mですが、接続するホストによって制限がありま
す。接続の際には、必ず接続するホストのマニュアルをご参照ください。

• 接続するホストによって ,接続のしかたや終端抵抗などが異なります。
• GP側はアイソレーションをされていません。
• GP同士は SGを必ず接続してください。
• 接続機器と GPの間は、接続機器がアイソレーションされている場合は、SGを接続し
なくてもよい場合があります。

100
1/2W

RDA

RDB

SDA

SDB

TERM

SG

FG

CA3-ADPTRM-01

CA3-ADPCOM-01
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1:n接続の場合

B)　（株）デジタル製 COMポート変換アダプタ（CA3-ADPCOM-01）および（株）デジタル製 AGP

用 422ケーブル（CA3-CBL422-01）、自作ケーブルを使用する場合

• 1:1接続の場合

• CA3-ADPTRM-01の RDBと TERMを接続することにより、GP側 RDAと RDBの間に
100Ω1/2Wの終端抵抗が挿入されます。

• CA3-CBL422-01には RDA-RDB間に 100Ωの終端抵抗が挿入されています。

100
1/2W

CA3-ADPTRM-01

CA3-ADPCOM-01

CA3-ADPTRM-01

CA3-ADPCOM-01

100W
1/2W

CA3-ADPCOM-01

CA3-CBL422-01
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C)　（株）デジタル製 COMポート変換アダプタおよび（株）デジタル製 AGP用マルチリンクケーブ

ル（CA3-CBLMLT-01）、自作ケーブルを使用する場合

• 1:n接続の場合

D) 自作ケーブルを使用する場合

• 1:1接続の場合

100
1/2W

100
1/2W

(3M ) (3M )

CA3-ADPCOM-01CA3-ADPCOM-01

CA3-CBLMLT-01CA3-CBLMLT-01

SD(+)
SD(-)
RD(+)
RD(-)

FG
SG

100
1/2W

RDA
RDB

CSA

SDA
SDB
SG
ERA

5

2
1

8

7
3

4

9
6

ERB
CSB

100
1/2W

D-sub 
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• 1:n接続の場合

E)　（株）デジタル製オンラインアダプタ（CA4-ADPONL-01）および（株）デジタル製 コネクタ端子

台変換アダプタ（CA3-ADPTRM-01）、自作ケーブルを使用する場合

• 1:1接続の場合

SD(+)
SD(-)
RD(+)
RD(-)

FG
SG

RDA
RDB

CSA

SDA
SDB
SG
ERA

5

2
1

8

7
3

4

9
6

ERB
CSB

RDA
RDB
SDA
SDB

FG
SG

RDA
RDB
SDA
SDB

FG
SG

FG

RDA
RDB
SDA
SDB

FG
SG

RDA
RDB

CSA

SDA
SDB
SG
ERA

5

2
1

8

7
3

4

9
6

ERB
CSB

100
1/2W

100
1/2W

100
1/2W

100
1/2W

D-sub 9 ( )

D-sub 9 ( )

(M3 ) (M3 )

CA4-ADPONL-01

CA3-ADPTRM-01

100
1/2W
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• 1:n接続の場合

F)　（株）デジタル製オンラインアダプタ（CA4-ADPONL-01）および（株）デジタル製 AGP用 422

ケーブル（CA3-CBL422-01）を使用する場合

• 1:1接続の場合

• CA3-ADPTRM-01の RDAと TERMを接続することにより、GP側 RDA-RDB間に 100Ω
の終端抵抗が挿入されます。

• CA3-CBL422-01には RDA-RDB間に 100Ωの終端抵抗が挿入されています。

CA4-ADPONL-01

CA3-ADPTRM-01

100
1/2W

CA4-ADPONL-01

CA3-ADPTRM-01

CA4-ADPONL-01

CA3-CRL422-01

100
1/2W
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G)　（株）デジタル製オンラインアダプタ（CA4-ADPONL-01）および（株）デジタル製 AGP用マル

チリンクケーブル（CA3-CBLMLT-01）、自作ケーブルを使用する場合

• 1:n接続の場合

H)　（株）デジタル製オンラインアダプタ（CA4-ADPONL-01）＋自作ケーブルを使用する場合

• 1:1接続の場合

 

CA3-CBLMLT-01

CA3-ADPCOM-01

100
1/2W

CA3-CBLMLT-01

CA3-ADPCOM-01

100
1/2W

(M3 ) (M3 )

SD(+)
SD(-)
RD(+)
RD(-)

FG
SG

RDA
RDB
SDA
SDB
SG

TERMRX
5

7
2

8
3

1

D-sub 9 ( )

CA4-ADPONL-01

100
1/2W
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• 1:n接続の場合

SD(+)
SD(-)
RD(+)
RD(-)

FG
SG

RDA
RDB
SDA
SDB
SG

TERMRX
5

7
2

8
3

1

100
1/2W

RDA
RDB
SDA
SDB

FG
SG

RDA
RDB
SDA
SDB

FG
SG

RDA
RDB
SDA
SDB

FG
SG

FG

RDA
RDB
SDA
SDB
SG5

7
2

8
3

CA4-ADPONL-01

CA4-ADPONL-01

D-sub 9 ( )

D-sub 9 ( )(M3 ) (M3 )
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結線図 3（RS-422（2線式）接続）

強制：

• 24AWG線材を使用した ,静電容量 50pF/m程度、特性インピーダンス 100Ω程度のツイストペア

ケーブルを使用してください。

表示器（接続ポート） ケーブル 備考

GP*1（COM1）
AGP-3302（COM2）

*1 AGP-3302除く全 GP機種

A

（株）デジタル製 COMポート変換アダプタ
CA3-ADPCOM-01

＋
（株）デジタル製 コネクタ端子台変換アダプタ

CA3-ADPTRM-01
＋

自作ケーブル

B 自作ケーブル

GP*1（COM2）

C

（株）デジタル製オンラインアダプタ
CA4-ADPONL-01

+
（株）デジタル製 コネクタ端子台変換アダプタ

CA3-ADPTRM-01
＋

自作ケーブル

D

（株）デジタル製オンラインアダプタ
CA4-ADPONL-01

＋
自作ケーブル

• RS422ケーブルを使用した場合の制御方法は XON/XOFF制御のみです。また、XON/
XOFFは ASCIIの場合のみです。

• 通常 RS422ケーブルの最大長は 1000mですが、接続するホストによって制限がありま
す。接続の際には、必ず接続するホストのマニュアルをご参照ください。

• 接続するホストによって、接続のしかたや終端抵抗などが異なります。SGがある場合
は接続してください。
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A)　（株）デジタル製 COMポート変換アダプタ（CA3-ADPCOM-01）および（株）デジタル製 コネ

クタ端子台変換アダプタ（CA3-ADPTRM-01）、自作ケーブルを使用する場合

• 1:1接続の場合

• n:1接続の場合

• CA3-ADPTRM-01の RDBと TERMを接続することにより、表示器側 RDA-RDB間に
100Ω1/2Wの終端抵抗が挿入されます。

CA3-ADPTRM-01

CA3-ADPCOM-01

100
1/2W

CA3-ADPTRM-01

CA3-ADPCOM-01

CA3-ADPTRM-01

CA3-ADPCOM-01

100
1/2W
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B)　自作ケーブルを使用する場合

• 1:1接続の場合

• n:1接続の場合

A(+)
B(-)

FG
SG

100
1/2W

RDA
RDB

CSA

SDA
SDB
SG
ERA

5

2
1

8

7
3

4

D-sub 9 ( )

9
6

ERB
CSB

100
1/2W

A(+)
B(-)

FG
SG

A(+)
B(-)

FG
SG

100
1/2W

A(+)
B(-)

FG
SG

RDA
RDB

CSA

SDA
SDB
SG
ERA

5

2
1

8

7
3

4

D-sub 9 ( )

9
6

ERB
CSB

100
1/2W

FG

( M3 ) ( M3 )

A(+)
B(-)

FG
SG

RDA
RDB

CSA

SDA
SDB
SG
ERA

5

2
1

8

7
3

4

D-sub 9 ( )

9
6

ERB
CSB

100
1/2W

FG

( M3 )
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C)　（株）デジタル製オンラインアダプタ（CA4-ADPONL-01）および（株）デジタル製 コネクタ端子

台変換アダプタ（CA3-ADPTRM-01）、自作ケーブルを使用する場合

• 1:1接続の場合

• n:1接続の場合

CA3-ADPTRM-01

CA3-ADPONL-01

100
1/2W

 

 

CA4-ADPONL-01

CA3-ADPTRM-01

CA4-ADPONL-01

CA3-ADPTRM-01

100
1/2W



メモリリンク ドライバ 

GP-Pro EX 機器接続マニュアル 77

D)　（株）デジタル製オンラインアダプタ（CA4-ADPONL-01）および自作ケーブルを使用する場合

• 1:1接続の場合

• n:1接続の場合

A(+)
B(-)
SG
FG

RDA
RDB
SDA
SDB
SG

TERMRX
5

7
2

8
3

1

D-sub 9 ( )

CA4-ADPONL-01

100
1/2W

A(+)
B(-)
SG
FG

A(+)
B(-)
SG
FG

A(+)
B(-)
SG
FG

RDA
RDB
SDA
SDB
SG

TERMRX
5

7
2

8
3

1

100
1/2W

FG

A(+)
B(-)
SG
FG

RDA
RDB
SDA
SDB
SG5

7
2

8
3

D-sub 9 ( )

CA4-ADPONL-01
FG

CA4-ADPONL-01

D-sub 9 ( )M3M3



メモリリンク ドライバ 

GP-Pro EX 機器接続マニュアル 78

8 使用可能デバイス

使用可能なデバイスアドレスの範囲を下表に示します。ただし、実際にサポートされるデバイスの範

囲は接続機器によって異なりますので、ご使用の接続機器のマニュアルで確認してください。

デバイス ビットアドレス ワードアドレス
32
bits 備考

内部デバイス 000000 - 999915 0000 - 9999

• 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

「表記のルール」
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9 デバイスコードとアドレスコード

デバイスコードとアドレスコードは、データ表示器などのアドレスタイプで「デバイスタイプ＆アド

レス」を設定している場合に使用します。

デバイス デバイス名
デバイスコード

（HEX）
アドレスコード

内部デバイス - 0000 ワードアドレスの値
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10 エラーメッセージ

エラーメッセージは表示器の画面上に「番号：機器名：エラーメッセージ（エラー発生箇所）」のよ

うに表示されます。それぞれの内容は以下のとおりです。

エラーメッセージの表示例

「RHAA035:PLC1:書込み要求でエラー応答を受信しました（受信エラーコード：2[02]）」

なお、本ドライバ特有のエラーは以下の通りです。

項目 内容

番号 エラー番号

機器名
エラーが発生した接続機器の名称。接続機器名は GP-Pro EXで設定する接続機器
の名称です。（初期値 [PLC1]）

エラーメッセージ 発生したエラーに関するメッセージを表示します。

エラー発生箇所

エラーが発生した接続機器の IPアドレスやデバイスアドレス、接続機器から受
信したエラーコードを表示します。

• 受信したエラーコードは「10進数 [16進数 ]」のように表示されます。
• IPアドレスは「IPアドレス (10進数 )：MACアドレス (16進数 )」のように表
示されます。

• 受信したエラーコードの詳細は、接続機器のマニュアルを参照してください。

メッセージ

ID エラーメッセージ 原因と対処方法

128
RHxx128

Memory Link:受信データがチェックサム異常にな
りました（エラーコード :06 接続先 :%s）

送信文中のチェックサムが間違って
います。送信文を見直してください。

129
RHxx129

Memory Link:未定義コマンドを受信しました（エ
ラーコード :10 接続先 :%s）

送信文中のコマンドが間違っていま
す。送信文を見直してください。

130
RHxx130

Memory Link:指定データ数と受信データ数が一致
しません（エラーコード :12 接続先 :%s）

送信文中のデータ数が間違っていま
す。送信文を見直してください。

146
RHxx146

Memory Link:指定したシステムエリアのアドレス
が範囲外です（エラーコード :FA 接続先 :%s）

送信文中のシステムエリア指定が間
違っています。送信文を見直してく
ださい。

147
RHxx147

Memory Link:指定したシステムエリアの範囲を超
えて書き込み /読み出しを行いました（エラー
コード :FB 接続先 :%s）

システムエリア範囲を超えています。
送信文を見直してください。

148
RHxx148

Memory Link:受信したデータフォーマットに異常
があります（エラーコード :FC 接続先 :%s）

送信文のフォーマットが間違ってい
ます。送信文を見直してください。
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※接続先の後ろの %sには、SIOの場合：COMポート名、TCPの場合：自局ポート番号、UDPの場
合：相手先 IPアドレスが入ります。

149
RHxx149

Memory Link:データ送信できませんでした（エ
ラーコード :FF 接続先 :COMポート名）

GPからコマンドを送信できない状態
です。ケーブルの配線を確認してく
ださい。

150
RHxx150

Memory Link:指定した属性コードがフォーマット
外のデータです (エラーコード :24 接続先 :%s)

送信文中の属性指定が間違っていま
す。送信文を見直してください。

151
RHxx151

Memory Link:この機種ではコントラスト調整がで
きません (エラーコード :25 接続先 :%s)

コントラスト調整できない機種にコ
ントラスト調整コマンドを送信しま
した。GPの機種を確認してくださ
い。

152
RHxx152

Memory Link:指定したコントラスト設定値が範囲
外です (エラーコード :26 接続先 :%s)

送信文中のコントラスト設定値が間
違っています。送信文を見直してく
ださい。

153
RHxx153

Memory Link:この機種では輝度調整ができません
(エラーコード :27 接続先 :%s)

輝度調整できない機種に輝度調整コ
マンドを送信しました。GPの機種を
確認してください。

154
RHxx154

Memory Link:指定した輝度設定値が範囲外です (
エラーコード :28 接続先 :%s)

送信文中の輝度設定値が間違ってい
ます。送信文を見直してください。

メッセージ

ID エラーメッセージ 原因と対処方法
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11 メモリリンク API（イーサネット通信）

メモリリンク APIは、アプリケーションからメモリリンクプロトコルを使用して GPにアクセスする

とき、メモリリンクの詳細を知らなくても簡単にアクセスできるようにしたWindows32ビット API

です。

11.1 メモリリンク APIの使用方法

メモリリンク APIユーザーズはソケットを生成し、GPとの通信経路を確保します。(通信経路を確保

することを、コネクションを開設すると言います。)

GPとの必要な通信を行い交信が終了すれば、GPとの通信経路 (コネクション )を切断します。もし、

そのソケットを使用して今後 GPとの交信を行わないのであれば、ソケットを破棄します。交信をす

るのであれば、再度コネクションを開設します。(ソケットは再利用できます。)

■ 開発環境

コンパイラ :Microsoft visual C++ Ver6.0

OS :Miceosoft Windows 98以上

その他 :以下のファイルは GP-Pro EXの CD-ROMに収録しています。CD-ROM内の

「MTOMLAN」フォルダにある圧縮ファイル (MTOMLAN.ZIP)を解凍してください。

・MTOMAPI.H

・MTOMLAN.LIB

・MTOMLAN.DLL

■ メモリリンク APIのソフトウエア構成図

MTOMLAN.LIB

WinSock Windows API

API

LAN API

WinSock

MTOMLAN.DLL
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■ メモリリンク APIの手順概要図

CreatMtoMSocket()

OpenMtoMLAN()

CloseMtoM()

FreeMtoMSocket()

GP
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11.1.1 同期通信と非同期通信

同期通信とは、ある APIをコールしたときその APIから処理が正常 /異常に関わらず終了するまで復

帰しない通信方法を言います。

非同期通信は、APIが終了する前に復帰し、次の処理ができる通信方法です。

メモリリンク APIは、同期 /非同期両方の通信方法をサポートしています。

同期 /非同期通信どちらを使用するかは、第 2パラメータで指定します。

• 第 2パラメータがMTOMCALLBACK型以外のものはすべて同期通信です。
• 第 2パラメータのMTOMCLLBACK型の引数に NULLが指定されると同期通信になりま
す。

• 第 2パラメータのMTOMCALLBACK型の引数に NULL以外が指定されるとシステムは
非同期通信で、かつ、そのときのコールバック関数と判断し処理します。
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■ 同期通信の手順

 API
GP

API

SetMtoMEventCallBack()

API API (GP)
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■ 非同期通信の手順

API

MtoM_CONTINUE

MtoM_CONTINUE

API

API API (GP)
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■ 非同期通信のキャンセル

非同期通信処理中に APIの処理をキャンセルするには、2通りの方法があります。

◆FALSEを返す

メモリリンク APIは、処理の節目でコールバック関数をコールします。そのとき、コールバック関数

が FALSEを返すと、メモリリンク APIは以降の処理を安全な状態で中断します。

◆CancelMtoM()をコールする

メモリリンク APIは処理を中断した後、MtoM_CANCELコードでコールバック関数をコールします。

このときソケットは不安定な状態になります。そのため APIユーザーは、CancelMtoM()後必ず

FreeMtoMSoket()をコールし、ソケットを開放してください。交信を続ける場合は、別のソケットで

交信してください。

通信アプリケーションの強制終了のときなどに使用します。

■ 非同期通信のコールバック関数

非同期通信を行う場合、APIユーザーは非同期通信の処理の終了を知るために、コールバック関数を

用意しなければなりません。

コールバック関数の型を下記に示します。

◆構文

MTOMCALLBACK FinisheMtoM(LPMtoMSOCK pMSock,int iMtoMCode)

◆引数

LPMtoMSOCK pMSock 処理の対象となったソケットハンドル

int iMtoMCode 処理結果

MTOM_OK:処理は正常に終了しました。

MTOM_CONTINUE:処理は継続中

Other:何らかのエラーが発生し、処理は中断しました。

• システムは処理中、処理の節目で iMtoMCodeにMTOM_CONTINUEをセットし、コー
ルバックします。
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11.1.2 ソケットの dwUser1と dwUser2メンバーについて

dwUser1と dwUser2はシステムが書き換えることはありません。

APIユーザーが自由に使用することができます。

通常、ソケットを識別する識別子使用するのが妥当です。

使用例

メモリリンクソケットをサポートした C++のクラスを設計した場合クラスのコンストラクタで

CreateMtoMSocket()をコールして、ソケットを作成し、そのソケットの dwUse1にそのクラスのポイ

ンターをセットしておけばコールバック関数でクラスを使用することができます。

例題の動作説明

(1) クラスのコンストラクタでクラスの thisポインターを dwUser1にセットする。

(2) SetMtoMEventCallBack()で APIから何らかのイベント通知があったとき、最初にコールバックさ

れる関数 (グローバルで得かつスタティックな関数 )を登録する。

(3) 実際に、何らかのイベントが発生すると SetMtoMEventCallBack()で登録した関数 (例題なら

EventFuncJump())がコールバックされる。

(4) EventFuncJump()の中で dwUser1からクラスポインターを取り出し、OnEventFunc()があたかも

APIからコールバックされたようになります。

(5) 通常、OnEventFunc()を virtual関数として宣言しオーバーライドすればさらに、使い勝手が良いで

す。

class CMtoMSock {

public:

LPMtoMSOCK m_pMSock ;

CMtoMSock();

~CMtoMSock();

//APIからのイベント通知が必要なときは、このメンバーをオーバライドします。

virtual void OnEventFunc(int iCode,DWORD dwParam1,DWORD dwParam2){};//⑤
} ;

//イベント発生時のコールバック関数

③

void CALLBACK EventFuncJump

(LPMtoMSOCK pMSock,int iCode,DWORD dwParam1,DWORD dwpara)

{

CMSock* pCMSock ;

pCMSock = (CMSock*)pMSock->swUser1 ;
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pCMSock->OnEventFunc(iCode,dwParam1,dwParam2) ;//④
}

CMSock::CMSock(DWORD dwProtocolType)

{

 if( m_pMSock = ::CreateMtoMSocket(dwProtocolType) ){

m_pMSock->dwUser1 = (DWORD )this ; //①

::SetMtoMEventCallBack(m_pMSock,EventFuncJump) ;//②
}

}
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11.1.3 交信方法（トランザクションタイプ）

このイーサネット用プロトコルでは 4種類の交信方法 (トランザクションタイプ )をサポートしてい

ます。

■ 1対 1交信
相手局 (GP)に対し、1対 1で交信し、かつ交信結果を保証する交信方法。内部的には TCP/IPを利用

します。

基本的な使用方法は、

(1) CreateMtoMSocket()でソケットを作成する (ソケットを作成するとデフォルトでこの交信方法にな

ります。）

(2) OpenMtoMLAN()でコネクションを開設する。

(3) MtoMESC_*()などを利用して交信を行う。

(4) CloseMtoM()でコネクションを切断する。

(5) FreeMtoMSoket()でコネクションを開放する。

■ 不特定多数交信

不特定多数の局に対して交信する方法で、レスポンスチェックは行いません。よって、交信結果は保

証されません。この方法は相手局の処理スピードをいっさい考慮していないので、連続して交信する

と相手局が処理しきれない場合があります。

UDP/IPの一斉同報を利用します。一斉同報先のネット IDはネットワークの情報の一斉同報時の対象

ネット ID(dwNetID)が使用されます。

基本的な使用方法は

(1) CreatMtoMSocket()でソケットを作成する。

(2) SetTransitionType()に不特定多数交信 (B_dwTransitionType_BroadCast)を指定して交信方法を設定す

る。

(3) OpenMtoMLAN()でコネクションを開設する。このときの相手局 IPアドレスには NULLを指定し

ます。

(4) MtoMESC_*()などを利用して交信を行う。

(5) CloseMtoM()でコネクションを切断する。

(6) FreeMtoMSoket()でソケットを開放する。
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■ 特定局交信

特定局 (ネットワークの情報エリアで処理対象に選ばれている局）に対して交信します。

レスポンスはネットワークの情報エリアで最初に処理対象となっている局からのレスポンスだけを有

効として扱われます。つまり、先頭の局が、全局の代表として使用されます。本交信方法は複数局に

対しての表示用コマンドなどに使用します。

ネットワークの情報エリアの局数が１局なら、通常の UDP/IP(一斉同報ではない）を使用し、複数な

ら UDP/IPの一斉同報を利用します。

基本的な使用方法は

(1) CreateMtoMSocket()でソケットを作成する。

(2) SetTransitionType()に不特定多数交信 (B_dwTransitionType_Specifict)を指定して交信方法を設定す

る。

(3) 対象となるネットワークのネットＩＤをネットワーク情報 (pGPNetWorkData)の一斉同報時の対

象ネットＩＤ(dwNetID)にセットする。

(4) 対象局をネットワーク情報にセットする。

  このとき、対象局が明確的に分かっている場合は、MtoM_ResizeGPNetWorkData()をコールして

ネットワーク情報のサイズを変更し、ネットワーク情報の局レコードに対象局のＩＰアドレス、

とそのレコードが有効を示す為に、dwNodeStatusに B_dwNodeStatus_Findをセットする。不明確

な場合は MtoMFS_FindNode()をコールし、ネットワークに参加している局を自動検索する。検索

結果はネットワーク情報に反映されます。

(5) MtoMESC_*()などを利用して交信を行う。

(6) CloseMtoM()でコネクションを切断する。

(7) FreeMtoMSoket()でソケットを開放する。

• ネットワーク情報の先頭の局レコードは、交信中はネットワークを代表する局として扱
われます。
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■ 厳密チェック付き特定局交信

特定局 (ネットワークの情報エリアで処理対象に選ばれている局）に対して交信します。

特定局交信との違いは処理コマンド送信後、レスポンスはまず、ネットワーク情報エリアで最初に処

理対象となっている局からのレスポンスだけを有効として扱い、その後、残りの局に対して、１局づ

つ、今処理を行ったコマンドの正否を確認します。

ネットワークの情報エリアの局数が１局なら、通常の UDP/IP(一斉同報ではない）を使用し、複数な

ら UDP/IPの一斉同報を利用します。

(1) CreateMtoMSocket()でソケットを作成する。

(2) SetTransitionType()に不特定多数交信 (B_dwTransitionType_Specifict)を指定して交信方法を設定す

る。

(3) OpenMtoMLAN()でコネクションを開設する。 

このとき相手局 IPアドレスには NULLを指定します。

(4) 4.対象局をネットワーク情報にセットする。

このとき、対象局が明確的に分かっている場合は、MtoM_ResizeGPNetWorkData()をコールして

ネットワーク情報のサイズを変更し、 ネットワーク情報の局レコードに対象局のＩＰアドレス、

とそのレコードが有効を示す為に dwNodeStatusに B_dwNodeStatus_Findをセットする。不明確な

場合は MtoMFS_FindNode()をコールし、ネットワークに参加している局を自動検索する。検索結

果はネットワーク情報に反映されます。

(5) ネットワーク情報の各局レコードの処理の対象にするかどうかを示す (dwCheckButtom)に TRUE

をセットする。

(6) MtoMESC_*()などを利用して交信を行う。

(7) 個々の局が正常に処理を完了したかチェックするためネットワーク情報の各局レコードの 局の状

態 (dwNodeStatus)をチェックする。

これが B_dwNodeStatus_Nothingなら、この局は空の局レコードなので一切の処理を無視してくだ

さい。

B_dwNodeStatus_Find :処理は正常に終了しました。

B_dwNodeStatus_NotFind :処理は異常終了しました。

B_dwNodeStatus_NonAction :この局は処理の対象外なので処理されなかった。これは、5.

の dwCheckButtomに TRUEをセットされなかった事を意味し

ます。

(8) dwNodeStatusを見て、リトライする場合は、リトライする局のみ dwCheckButtomに TRUEをセッ

トし、リトライしない局には FALSEをセットして再度 5.からやり直します。

• ネットワーク情報の先頭の局レコードは、交信中はネットワークを代表する局として扱
われます。
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(9) CloseMtoM()でコネクションを切断する。

(10)FreeMtoMSoket()でソケットを開放する。
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11.2 基本コマンド

ここでは、メモリリンク APIで使用される基本コマンドについて説明します。

■ 基本コマンド一覧

コマンド アクション

CreateMtoMSocket 指定したプロトコルタイプのメモリリンク用ソケットを作成する

OpenMtoMLAN メモリリンク LANで指定した相手局とのコネクションを開設する

CloseMtoM 相手局とのコネクションを切断する

FreeMtoMSocket ソケットを開放する

SetMtoMEventCallBack メモリリンク APIで何らかのイベント発生時、そのイベントを受けるた
めの関数を登録する

CancelMtoM 現在処理中の非同期通信をキャンセルする

MtoM_ResizeGPNetWorkData ソケット内のネットワーク情報のサイズを変更する

SetTransitionType 交信方法（トランザクションタイプ）の設定

GetTransitionType 現在設定されている交信方法（トランザクションタイプ）を取得する

MtoMGetLastError エラー発生時、エラーの詳細を取得する
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11.2.1 指定したプロトコルタイプのメモリリンク用ソケットを作成する

指定したプロトコルタイプのメモリリンク用ソケットを作成するコマンドは、以下のとおりです。

システムは本 API内で、ソケットの資源を確保します。

■ 構文

LPMtoMSOCK WINAPI CreateMtoMSocket(DWORD dwProtocolType)

■  戻り値
Other： 作成したソケットへのハンドル

NULL: 作成に失敗しました

■ 引数

DWORD dwProtocolType 使用するプロトコルの種類

B_ProtocolType_SIO: メモリリンク SIO

B_ProtocolType_LAN: メモリリンク LAN
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11.2.2 メモリリンク LANで指定した相手局とコネクションを開設する

メモリリンク LANで指定した相手局とコネクションを開設するコマンドは、以下のとおりです。

■ 構文

int WINAPI OpenMtoMLAN(LPMtoMSOCK pMSock,MTOMCALLBACK pfFinish,

LPCSTR szIPAddress)

■ 戻り値

pfFinishが NULLの時

00: 正常終了

Other: エラーコード

pfFinishが NULL以外の時

MTOM_CONTINUE: 処理依頼は正常にシステムに通知されました。処理の完了は pfFinishが

コールバックされることで通知されます。

Other: エラーコード

■ 引数

LPMtoMSOCK pMSock メモリリンクのソケットハンドル

MTOMCALLBACK pfFinish NULL： 指定すると処理が完了するまで本 APIは完了しません。

（同期型になります） 

処理が完了するとその処理結果コードで復帰します。

NULL以外： 処理終了時にコールバックする関数へのポインタ。こ

のパラメータが指定されると、本 APIは処理をシステ

ムに依頼するとすぐにMTOM_CONTINUEで復帰しま

す。（非同期型になります） 

システムは処理が完了すると該当するソケットハンド

ルと処理結果コードをもって、指定されたコールバッ

ク関数をコールします。

LPCSTR szIPAddress 相手局（GP）の IPアドレス

1対 n通信の場合は NULLを指定

• IPアドレスは、2通りの方法で指定することができます。
(1) IPアドレスをドットで区切って指定する。

例　szipaddress="11.22.33.44";

(2) IPアドレスを局名で指定する。

例　szipaddress="GP1";

ただしこの場合はWindowsフォルダに指定した局名にたいした IPアドレスが記述

された HOSTSファイルが必要です。

 C:\Windows\HOSTSの内容

例　11.22.33.44 GP1
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11.2.3 相手局との TCPコネクションを切断する

相手局との TCPコネクションを切断するコマンドは、以下のとおりです。

■ 構文

int WINAPI CloseMtoM(LPMtoMSOCK pMSock,MTOMCALLBACK pfFinish)

■  戻り値
Other： 作成したソケットへのハンドル

NULL: 作成に失敗しました

■ 引数

LPMtoMSOCK pMSock メモリリンクのソケットハンドル

MTOMCALLBACK pfFinish NULL： 指定すると処理が完了するまで本 APIは完了しません。

（同期型になります）

処理が完了するとその処理結果コードで復帰します。

NULL以外： 処理終了時にコールバックする関数へのポインタ。こ

のパラメータが指定されると、本 APIは処理をシステ

ムに依頼するとすぐにMTOM_CONTINUEで復帰しま

す。（非同期型になります）

システムは処理が完了すると該当するソケットハンド

ルと処理結果コードをもって、指定されたコールバッ

ク関数をコールします。
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11.2.4 ソケットを開放する

ソケットを開放するコマンドは、以下のとおりです。

■  構文
int WINAPI FreeMtoMSoket(LPMtoMSOCK pMSock)

■ 戻り値

Other： 作成したソケットへのハンドル

NULL: 作成に失敗しました

■  引数
LPMtoMSOCK pMSock メモリリンクのソケットハンドル
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11.2.5 イベントを受けるための関数を登録する

メモリリンク APIで何らかのイベント発生時、そのイベントを受けるための関数を登録するコマンド

は、以下のとおりです。

■ 構文

int WINAPI SetMtoMEventCallBack(LPMtoMSOCK pMSock,MTOMEVENTBACK pfEventFunc)

■ 戻り値

Other： 作成したソケットへのハンドル

NULL: 作成に失敗しました

■ 引数

LPMtoMSOCK pMSock メモリリンクのソケットハンドル

MTOMEVENTBACK pfEventFunc イベント発生時、コールバックされる関数。

NULLを指定すると、コールバックされなくなります。

システムはイベント発生時、ソケット及びイベントコードと、情報（最大 32ビットデータ 2個 )を

持って指定された pfEventFuncをコールバックします。コールバックされる関数は以下の形をしてい

なければなりません。

システムは同期通信時、処理の節目にここで登録されたコールバック関数をコールします。しかし、

非同期通信時は、ここで登録されたコールバック関数ではなく、処理の依頼をしたとき指定したコー

ルバック関数をコールします。

MTOMEVENTBACK EventFunc

(LPMtoMSOCK pMtoMSOCK,int iMtoMCode,DWORD dwParam1,DWORD dwParam2);

LPMtoMSOCK pMtoMSOCK ソケットハンドル

int iMtoMCode イベントコード

DWORD dwParam1 第 1情報

DWORD dwParam2 第 2情報

コールバックされるイベントには以下のものがあります。

イベントコード 第 1情報 第 2情報 イベント内容

MTOM_EVENT_TOUCH Tタグコード 無意味 タッチパネルが押された

MTOM_EVENT_CLOSED 無意味 無意味 コネクションが切断された

MTOM_CONTINUE 無意味 無意味 同期通信中
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11.2.6 現在処理中の非同期通信をキャンセルする

現在処理中の非同期通信をキャンセルするコマンドは、以下のとおりです。

■ 構文

int WINAPI CancelMtoM(LPMtoMSOCK pMSock)

■  戻り値
Other： 作成したソケットへのハンドル

NULL: 作成に失敗しました

■ 引数

LPMtoMSOCK pMSock メモリリンクのソケットハンドル

• この APIコール後はソケットが不安定な状態になります。FreeMtoMSocket()をコール
し、ソケットを解放してください。
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11.2.7 ネットワーク情報のサイズを変更する

ネットワーク情報のサイズを変更するコマンドは、以下のとおりです。

管理している局レコード数が少ない場合、この APIを利用して増減することができます。この APIを

コールすると pMSockのネットワーク情報のエリアを示す pGPNetWorkDataの値が変更されます。

■ 構文

int WINAPI MtoM_ResizeGPNetWorkData(LPMtoMSOCK pMSock,DWORD dwNodeCounter)

■  戻り値
0： 正常にネットワーク情報のサイズを変更しました

Other: メモリ不足でサイズを変更できません

■ 引数

LPMtoMSOCK pMSock メモリリンクのソケットハンドル

DWORD dwNodeCounter 希望する局レコードの数
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11.2.8 交信方法（トランザクションタイプ）を設定する

交信方法（トランザクションタイプ）を設定するコマンドは、以下のとおりです。

■  構文
DWORD WINAPI SetTransitionType(LPMtoMSOCK pMSock,DWORD dwTransitionType)

■  戻り値
設定変更する前の交信方法（トランザクションタイプ）の設定値

■ 引数

LPMtoMSOCK pMSock メモリリンクのソケットハンドル

DWORD dwTransitionType 設定変更する交信方法

B_dwTransitionType_Only1: １局指定、コネクションを開設した局に対して交信を行いま

す。デフォルトです。

(TCP/IPを利用します )

B_dwTransitionType_BroadCast: 不特定多数の局に対して交信する (レスポンスチェックはしな

い )。この方法は相手局の処理スピードを一切考慮していない

ので、連続して交信すると相手局が処理仕切れない場合があり

ます。

(UDP/IPの一斉同報を利用します )

B_dwTransitionType_Specific: 特定局 (ネットワークの情報エリアで処理対象に選ばれている

局に対して )交信するレスポンスはネットワークの情報エリア

で最初に処理対象となっている局からのレスポンスだけを有効

として扱われます。つまり、先頭の局が、全局の代表として使

用されす。

本交信方法は複数局に対しての表示用コマンドなどに使用しま

す。

(UDP/IPの一斉同報を利用します )

B_dwTransitionType_SpecificCheck: 特定局 (ネットワークの情報エリアで処理対象に選ばれている

局に対して )交信する。

B_dwTransitionType_Specificとの違いは、処理コマンド送信

後、レスポンスはまず、ネットワークの情報エリアで最初に処

理対象となっている、局のレスポンスだけを有効として扱い、

その後、残りの局に対して、１局づつ処理の正否を確認しま

す。

本交信方法は複数局に対しての厳密な処理を期待する場合、例

えばファイル転送などに使用します。

(UDP/IPの一斉同報を利用します )
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11.2.9 現在設定されている交信方法を取得する

現在設定されている交信方法（トランザクションタイプ）を取得するコマンドは、以下のとおりで

す。

■ 構文

DWORD WINAPI GetTransitionType(LPMtoMSOCK pMSock)

■ 戻り値

現在設定されている交信方法（トランザクションタイプ）の設定値

詳しくは SetTransitionType()の dwTransitionTypeパラメータを参照してください。

■ 引数

LPMtoMSOCK pMSock メモリリンクのソケットハンドル
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11.2.10 エラー発生時、エラーの詳細を取得する

エラー発生時、エラーの詳細を取得するコマンドは、以下のとおりです。

■  構文
DWORD WINAPI MtoMGetLastError(LPMtoMSOCK pMSock)

■ 戻り値

メモリリンク API使用時、APIがエラーを返したとき、そのエラーの詳細を返します。

■  引数 
LPMtoMSOCK pMSock メモリリンクのソケットハンドル

■ 解説

エラーの詳細には大別して 2種類あります。1つ目は GPとの交信で GPが何らかのエラーを返してき

た場合と、回線上のトラブルによるエラーに分かれます。

前者は、9999以下の値を返します。ただし、0は正常終了したことを示します。

後者は、10000以上の値を返します。具体的には、メモリリンク APIは内部的にMicrosoft Visual C++

のWinsockを使用して、そのエラーコードがそのまま復帰値になります。

◆GP関係のエラーに関するエラーコード

参照：GP-Pro EXリファレンスマニュアル

◆Winsock関係のエラーに関するエラーコード

コード エラー コード エラー

10004 WSAEINTR 10053 WSAECONNABORTED

10009 WSAEBADF 10054 WSAECONNRESET

10013 WSAEACCES 10055 WSAENOBUFS

10014 WSAEFAULT 10056 WSAEISCONN

10022 WSAEINVAL 10057 WSAENOTCONN

10024 WSAEMFILE 10058 WSAESHUTDOWN

10035 WSAEWOULDBLOCK 10059 WSAETOOMANYREFS

10036 WSAEINPROGRESS 10060 WSAETIMEDOUT

10037 WSAEALREADY 10061 WSAECONNREFUSED

10038 WSAENOTSOCK 10062 WSAELOOP

10039 WSAEDESTADDRREQ 10063 WSAENAMETOOLONG
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10040 WSAEMSGSIZE 10064 WSAEHOSTDOWN

10041 WSAEPROTOTYPE 10065 WSAEHOSTUNREACH

10042 WSAENOPROTYPE 10066 WSAENOTEMPTY

10043 WSAEPROTONOSUPPORT 10067 WSAEPROCLIM

10044 WSAESOCKTNOSUPPORT 10068 WSAEUSERS

10045 WSAEOPNOTSUPP 10069 WSAEDQUOT

10046 WSAEPFNOSUPPORT 10070 WSAESTALE

10047 WSAEAFNOSUPPORT 10071 WSAEREMOTE

10048 WSAEADDRINUSE 10091 WSASYSNOTREADY

10049 WSAEADDRNOTAVAIL 10092 WSAVERNOTSUPPORTED

10050 WSAENETDOWN 10093 WSANOTINITIALISED

10051 WSAENETUNREACH 10101 WSAEDISCON

10052 WSAENETRESET -

コード エラー コード エラー
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11.3 表示用コマンド

ここでは、メモリリンク APIで使用される表示用コマンドについて説明します。

■表示用コマンド一覧

11.3.1 システムエリアへデータを書き込む

システムエリアへデータを書き込むコマンドは、以下のとおりです。

■ 構文

int WINAPI MtoMESC_W

(LPMtoMSOCK pMSock,MTOMCALLBACK pfFinish,WORD wAddress,INT iDataCount,WORD* pwData)

■  戻り値
pfFinishが NULLのとき

00： 正常終了

Other： エラーコード

pfFinishが NULL以外のとき

MTOM_CONTINUE： 処理依頼は正常にシステムに通知されました。

処理の完了は pfFinishがコールバックされることで通知されます。

Other： エラーコード

■  引数
LPMtoMSOCK pMSock メモリリンクのソケットハンドル

MTOMCALLBACK pfFinish NULL： 指定すると処理が完了するまで本 APIは完了しせん。

（同期型になります）

処理が完了するとその処理結果コードで復帰します。

NULL以外： 処理終了時にコールバックする関数へのポインタ。こ

のパラメータが指定されると、本 APIは処理をシステ

ムに依頼するとすぐにMTOM_CONTINUEで復帰しま

す。（非同期型になります）

コマンド アクション

MtoMESC_W システムエリアへデータを書き込む

MtoMESC_R システムエリアへデータを読み出す

MtoMESC_I タッチパネルが押されたかどうか問い合わせる

MtoMESC_SetContrast 輝度 /コントラストの設定

MtoMESC_GetContrast 輝度 /コントラストの取得
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システムは処理が完了すると該当するソケットハンド

ルと処理結果コードをもって、指定されたコールバッ

ク関数をコールします。

WORD wAddress システムエリアの書き込み先のアドレスを設定します。

　　0000h～ 0FFFh

INT iDataCount 書き込みデータ数を設定します。

　　0001h～ 0200h（1～ 512）

WORD* pwData 書き込むデータ
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11.3.2 システムエリアからデータを読み出す

システムエリアからデータを読み出すコマンドは、以下のとおりです。

■ 構文

int WINAPI MtoMESC_R

(LPMtoMSOCK pMSock,MTOMCALLBACK pfFinish,WORD wAddress,INT iDataCount,WORD pwoData)

■ 戻り値

pfFinishが NULLのとき

00： 正常終了

Other： エラーコード

pfFinishが NULL以外のとき

MTOM_CONTINUE： 処理依頼は正常にシステムに通知されました。処理の完了は pfFinishが

コールバックされることで通知されます。

Other： エラーコード

■  引数
LPMtoMSOCK pMSock メモリリンクのソケットハンドル

MTOMCALLBACK pfFinish NULL： 指定すると処理が完了するまで本 APIは完了しません。

（同期型になります）

処理が完了するとその処理結果コードで復帰します。

NULL以外： 処理終了時にコールバックする関数へのポインタ。こ

のパラメータが指定されると、本 APIは処理をシステ

ムに依頼するとすぐにMTOM_CONTINUEで復帰しま

す °（非同期型になります）

システムは処理が完了すると該当するソケットハンド

ルと処理結果コードをもって、指定されたコールバッ

ク関数をコールします。

WORD wAddress システムエリアの読み出し先のアドレスを設定します。

　　0000h～ 0FFFh

INT iDataCount 読み出すデータ数を設定します。

　　0001h～ 0200h（1～ 512）

WORD pwoData 読み出したデータの格納先

• システムは pwoDataが示すバッファのバッファサイズはチェックしませんので十分な
バッファサイズを APIユーザー側で用意してください。
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11.3.3 タッチパネルが押されたかどうか問い合わせる

タッチパネルが押されたかどうか問い合わせるコマンドは、以下のとおりです。

本 APIが正常完了した後、pbHaveをチェックし、TUREであれば pdwCodeを参照してください。

■ 構文

int WINAPI MtoMESC_I

(LPMtoMSOCK pMSock,MTOMCALLBACK pfFinish,BOOL* pbHave,DWORD *pdwCode)

■ 戻り値

pfFinishが NULLのとき

00： 正常終了

Other： エラーコード

pfFinishが NULL以外のとき

MTOM_CONTINUE： 処理依頼は正常にシステムに通知されました。処理の完了は pfFinishが

コールバックされることで通知されます。

Other： エラーコード

■ 引数

LPMtoMSOCK pMSock メモリリンクのソケットハンドル

MTOMCALLBACK pfFinish NULL： 指定すると処理が完了するまで本 APIは完了しません。

（同期型になります）

処理が完了するとその処理結果コードで復帰します。

NULL以外： 処理終了時にコールバックする関数へのポインタ。こ

のパラメータが指定されると、本 APIは処理をシステ

ムに依頼するとすぐにMTOM_CONTINUEで復帰しま

す。（非同期型になります。）

システムは処理が完了すると該当するソケットハンド

ルと処理結果コードをもって、指定されたコールバッ

ク関数をコールします。

BOOL* pbHave タッチパネルが押されたかどうかを返すエリア

本 API完了後、このエリアが TRUEならタッチパネルが押された事

を意味し、pdwCodeにそのコードがセットされます。

DWORD *pdwCode タッチパネルが押されたとき、そのコードをセットするエリア
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11.3.4 輝度 /コントラストの設定

輝度／コントラストの設定コマンドは、以下のとおりです。

■  構文
DWORD WINAPI SetContrast

(LPMtoMSOCK pMSock,MTOMCALLBACK pfFinish, DWORD dwContrast, DWORD dwLight)

■  戻り値
設定変更する前の輝度／コントラストの設定値

■ 引数

LPMtoMSOCK pMSock メモリリンクのソケットハンドル

MTOMCALLBACK pfFinish NULL： 指定すると処理が完了するまで本 APIは完了しません。

（同型になります）

処理が完了するとその処理結果コードで復帰します。

NULL以外： 処理終了時にコールバックする関数へのポインタ。こ

のパラメータが指定されると、本 APIは処理をシステ

ムに依頼するとすぐにMTOM_CONTINUEで復帰しま

す。（非同期型になります。）

システムは処理が完了すると該当するソケットハンド

ルと処理結果コードをもって、指定されたコールバッ

ク関数をコールします。

dwContrast コントラスト調整

(0000h～ 0007h) 0:明～ 7:暗

FFFFFFFFhで設定値無し (設定がない機種 )

dwLight 輝度調整

(0000h～ 0007h) 0:明～ 7:暗

FFFFFFFFhで設定値無し (設定がない機種 )

• 輝度 /コントラストの設定範囲については一覧をご覧ください。

「■ 輝度・コントラスト一覧」（45ページ）
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11.3.5 輝度 /コントラストの取得

輝度／コントラストの取得コマンドは、以下のとおりです。

■ 構文

DWORD WINAPI GetContrast

(LPMtoMSOCK pMSock,MTOMCALLBACK pfFinish, DWORD*dwContrast, DWORD *dwLight)

■  戻り値
現在設定されている輝度／コントラストの設定値

■  引数
LPMtoMSOCK pMSock メモリリンクのソケットハンドル

MTOMCALLBACK pfFinish NULL： 指定すると処理が完了するまで本 APIは完了しません。

（同型になります）

処理が完了するとその処理結果コードで復帰します。

NULL以外： 処理終了時にコールバックする関数へのポインタ。こ

のパラメータが指定されると、本 APIは処理をシステ

ムに依頼するとすぐにMTOM_CONTINUEで復帰しま

す。（非同期型になります）

システムは処理が完了すると該当するソケットハンド

ルと処理結果コードをもって、指定されたコールバッ

ク関数をコールします。

dwContrast コントラストの現在値

(0000h～ 0007h) 0:明～ 7:暗

FFFFFFFFhで設定値無し (設定がない機種 )

dwLight 輝度の現在値

(0000h～ 0007h) 0:明～ 7:暗

FFFFFFFFhで設定値無し (設定がない機種 )

• 輝度 /コントラストの設定範囲については一覧をご覧ください。

「■ 輝度・コントラスト一覧」（45ページ）
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11.4 API戻り値のエラーコード一覧

コード 内容

MTOM_OK 00 処理は正常に終了しました

MTOM_CONTINUE 01 処理は継続中です

MTOM_USER_STOPED 03
ユーザーアプリケーションによって処理が中断されました。
（MtoMStop()がコールされたか、コールバック関数で FALSE
が返されました）

MTOM_EVENT_TOUCH 40

タッチパネルが押されました
（APIの復帰値ではありませんが SetMtoMEventCallBack()で
登録されたイベント発生時、コールバックされる関数には通
知されます）

MTOM_EVENT_CLOSED 41 コネクションが切断されました

MTOM_ERROR 80 GPからエラーレスポンスを受けました

MTOM_ERROR_INVALID 81 APIパラメータエラー、もしくは APIが不正にコールされま
した

MTOM_ERROR_LAN 82 回線上でエラーが発生しました
（Winsockがエラーを返しました）

MTOM_ERROR_TOUT_RES 83 レスポンスタイムアウトです

MTOM_ERROR_TOUT_CHAR 84 キャラクタ間タイムアウト
GPからのフレームが途中で途絶えた

MTOM_ERROR_NAK 85 GPから NAKが返信されました

• エラー応答時のエラーの詳細の取得にはMtoMGetLastError()をコールしてください。
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12 サンプルプログラム（シリアル通信）

12.1 サンプルシステム

GPとホストがデータをやり取りするために必要なホスト側のプログラム例と、GP側で行う部品設定

例を示します。また、以下の部品設定でサンプルプログラムを実行した場合の、GPの画面の変化を

示します。

以下の画面を例に作成の手順を示します 。

「モータ ON」「モータ OFF」「表示」「異常」スイッチを押すと、それぞれの割り込みコードがホス

トに出力され、以下の動作を行います。

各スイッチの動作

「モータ ON」...モータを稼動し、沈殿槽に沈殿物が 50%入ります。

「モータ OFF」...モータを停止します。

「表示」.........沈殿槽に沈殿物が 50%入ります。

「異常」.........沈殿槽に沈殿物が 20%入ります。

■ 完成イメージ

モータの稼動スイッチ、モータの停止スイッ

チ、沈殿槽の量表示のスイッチです。押すと、

ランプが点灯するように設定します。

異常スイッチです。押

すとランプが点灯する

よう設定します。

「モータ ON」「表示」「異常」スイッ

チが押されると、その時の沈殿物の

量を表示するよう設定します。

モータ ONスイッチが押

されると、マークを表示

するよう設定します。

プログラムを実行す

ると、物質が入った

イメージにします。
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■ 作成手順

(1) GP-Pro EXで画面を作成します。

GP運転時に表示される画面です。

(2) GP-Pro EXで部品を設定します。

◆部品設定例

スイッチ

◆アドレス使用マップ

部品設定例で示した部品は、それぞれのアドレスに次のように割り付ます。

スイッチ

アドレス 13（割り込み出力）にデータが書き込まれると、RS232Cポートから下位 1バイトの

コードが出力されます。このため、スイッチはワード書込みを使用しています。

モータ ON......... アドレス 13に 0031をワード書込み

モータ OFF........ アドレス 13に 0032をワード書込み

表示.............. アドレス 13に 0033をワード書込み

異常.............. アドレス 13に 0034をワード書込み

曝気槽

画面番号 部品 スイッチ ワードアドレス ワード動作 定数

ベース画面 1

モータ ON

ワードス
イッチ

#MEMLINK
ワード書込み
16ビット
Dec

0031

モータ OFF 0032

表示 0033

異常 0034

 15          5 4 3 2 1 0
20

1
2
3
4
5
6
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モータのスイッチ

モータ

沈殿槽

 15            3 2 1 0
21

ON
OFF

1
2
3
4
5
6

 15          5 4 3 2 1 0
22

 15               0
23
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(3) GPとホストがデータをやり取りするためのプログラムを、ホスト側で作成します。

＜例＞ＤＯＳ／Ｖ機、Ｃ言語を使用した場合

/***********************************************************************/

/*                                                                */

/*GPシリーズ    メモリリンク 通信サンプルプログラム           */
/*                                                                */

/******************************************************************/

#include<stdio.h>

#include<dos.h>

#include<string.h>

#include<stdlib.h>

#include<conio.h>

#define  data_size_str2　20　/*str2のデータサイズ 20bite*/

#define  data_size_wr_data　24　/*wr_dataのデータサイズ 24bite*/

#define  serial_port_BIOS　0x14　/*DOS/Vシリアルポート BIOS*/

#define  serial_port_number　0x00　/*使用シリアルポート番号 */

#define  serial_port_INT　0x00　/*シリアルポートの初期化 */

#define  serial_port_parameter　0xE7 /* 9600bps,8bit,stopbit;1,parity;none*/

#define  get_status 0x03 /*シリアルポート状態の取得 */

#define  serial_port_write 0x01 /*シリアルポートの書き込み */

#define  serial_port_read 0x02 /*シリアルポートの読み出し */

#define  status_bit_6000 0x6000 /*ポートステータス bit13,14*/

#define  status_bit_0020 0x0020 /*ポートステータス bit5*/

/**********************************************************/

/*                    SIOの通信設定                       */
/**********************************************************/

void  open_SIO(void); /*RS232Cの通信設定 */

/*********************************************************/

/*              ポートステータスの取得、判別             */
/*********************************************************/

int   err_status(void); /*ポートステータスの取得 */

void  write_ready(void); /*送信バッファレジスタ、送信レジスタの状態の取得 */

int   read_ready(void); /*データセット状態の確認 */
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/**********************************************************/

/*                   データ書き込み                       */
/**********************************************************/

void  write_data(char wr_data); /*レジスタへの書き込み */

void  write(char *wr_data); /*GPへのデータの書き込み */

/**********************************************************/

/*                   データ読み出し                       */
/**********************************************************/

int   read_data(void); /*GPからのデータ読み出し */

void  change_screen(int interrupt_data); /*GPからの割り込み受信データの判別 */

int   read(void); /*GPからの割り込み受信データの読み込み */

/**********************************************************/

/*                   キー入力の確認                       */
/**********************************************************/

int   kbhit(void);

/**********************************************************/

/*                   グローバル変数                       */
/**********************************************************/

int   interrupt_data,port_status;

char  *str2;

void main(void)

{

int no_data;

          char *wr_data = (char*)malloc(sizeof(char)*data_size_wr_data);

/*wr_dataのメモリを確保 */

   str2 = (char*)malloc(sizeof(char)*data_size_str2); /*str2のメモリを確保 */

   open_SIO(); /*RS232Cの通信設定 */

   wr_data = "\x1bW000F0001\x0d\0";/*アドレス 15に 0x1を書き込み ：画面番号 1設定 */
   write(wr_data);

   wr_data = "\x1bW0014003F\x0d\0";

 /*アドレス 20に 0x3Fを書き込み ：曝気槽 1～ 6号物質投入 */
    write(wr_data);

/***********************************************************/

/*            GPからのデータ受信と判別、書き込み           */

/*                 キーを押すと実行終了                    */
/***********************************************************/

          while(1)

         {

                    no_data = read();
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                    if(no_data == 1)    /*キー入力があれば no_data=1*/
                  {

                              break;

                   }

                    else

                  {

                              wr_data = str2;

                              write(wr_data);

                   }                                 

          }

          getch();                       /*キーのコードをキーバッファから取り除く */

          free(wr_data);    /*wr_dataのメモリ領域開放 */

          free(str2);                    /*str2のメモリ領域開放 */
}

/*送信バッファレジスタ、送信レジスタの状態の取得 */
void write_ready(void)

{

          int err6000;

         

          err6000 = 0;

          while(status_bit_6000 != err6000)

        {

                   err6000 = err_status() & status_bit_6000;                 

         }

         return;

}

/*データセットの状態の確認 */
int read_ready(void)

{

          int no_data,err0020;

          err0020 = 0;

          while(status_bit_0020 != err0020)

         {

                   err0020 = err_status() & status_bit_0020;  

                   if(kbhit())         /*キー入力の有無の判定 */
                  {

                              no_data = 1;/*キー入力があれば no_data=１ */

                              break;      /*プログラム終了 */
                  }

        }
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         return(no_data);

}

/*GPへのデータ書き込み */
void write(char *wr_data)

{

         while(*wr_data != '\0') /*データが NULLになるまで書き込み */
        {

               write_ready();

               write_data(*wr_data);

               wr_data++; /*ポインタが示すアドレスをインクリメント */
         }

         return;

}

/***********************************************************/

/*            GPからの割り込み受信データの判別             */

/*          アドレス 20,21,22,23にデータ書き込み            */
/***********************************************************/

void change_screen(int interrupt_data)

{

         switch(interrupt_data)

        {

/*interrupt_dataが 1なら、アドレス 21に 0x1，22に 0x3F，23に 0x50を書き込み */
                   case   1: str2 = "\x1bW00150001003F0050\x0d\0";

                   break;

/*interrupt_dataが 2なら、アドレス 21に 0x2，22に 0x0，23に 0x0を書き込み */
                  case   2: str2 = "\x1bW0015000200000000\x0d\0";

                                break;

/*interrupt_dataが 3なら、アドレス 21に 0x4，22に 0x0，23に 0x50を書き込み */
                   case   3: str2 = "\x1bW0015000400000050\x0d\0";

                                break;

/*interrupt_dataが 4なら、アドレス 21に 0x8，22に 0x0，23に 0x20を書き込み */
                   case   4: str2 = "\x1bW0015000800000020\x0d\0";

                                break;

/*interrupt_dataが 1～ 4以外なら NULLを書き込み */
                   default : str2 = "\0";

                                break;

         }

         return;

}
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/**********************************************************/

/*         GPからの割り込み受信データの読み込み           */

/*       interrupt_dataが NULL以外になるまで、実行         */
/**********************************************************/

int read(void)

{

         int no_data;

         do

         {

                   no_data = read_ready();/*データセットの状態の確認 */

                   if(no_data == 1 )/*キー入力があれば no_data=1*/
                   {

                                break;

                   }

                   else

                   {

                        read_data(); /*GPからの受信データ読み出し */

                        change_screen(interrupt_data); /*GPからの受信データの判別 */
                   }

         }while(*str2 == '\0');

         return(no_data);

}

/*RS232Cの通信設定 */
void open_SIO(void)

{

         union REGS regs;

                   regs.x.dx = serial_port_number;

                   regs.h.ah = serial_port_INT;

                   regs.h.al = serial_port_parameter;

                   int86(serial_port_BIOS,&regs,&regs);

         return;

}

/*ポートステータスの取得 */
int err_status (void)

{

         union REGS regs;

                   regs.x.dx = serial_port_number;

                   regs.h.ah = get_status;

                   int86(serial_port_BIOS,&regs,&regs);

                   port_status = regs.x.ax;

         return(port_status);
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}

/*レジスタへの書き込み */
void write_data(char wr_data)

{

         union REGS regs;

                   regs.x.dx = serial_port_number;

                   regs.h.ah = serial_port_write;

                   regs.h.al = wr_data;

                   int86(serial_port_BIOS,&regs,&regs);

         return;

}

/*GPからのデータ読み出し */
int read_data(void)

{

         union REGS regs;

                   regs.x.dx = serial_port_number;

                   regs.h.ah = serial_port_read;

                   int86(serial_port_BIOS,&regs,&regs);

                   interrupt_data = regs.h.al;

         return(interrupt_data);

}

• open_SIO(void)、err_status(void)、write_data(char wr_data)、read_data(void)は、機種依存す
る関数です。DOS/V機以外でプログラムする場合はつくりかえが必要です。
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(4) GPに画面データを転送し、運転します。

◆GP運転画面

プログラム実行前

プログラム実行後

が 6つ入った表示になります。

モータ ONのスイッチを押します。

ホストにアスキーコード“0031(HEX)”(＝データ“1”)が GPから出力され、ホストのプログラ

ムによって画面が変わります。
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12.2 複数の GPとの通信時の問題点と解決策

1台のホストで複数の GPをコントロールする場合、通信におけるホストの役割は

1.表示用のデータ転送

2.各号機のタッチパネル入力情報の読出し（ポーリング）

の 2つがあります。

ただし、接続する GPの台数や表示用データの量によりホストの負担は大きくなります。

また、通信に費やす時間が大きく、GPの反応速度（表示の更新やタッチ入力の反応）も低下し、大

きな影響を与えます。

したがって、マルチドロップシステムを設計するにあたっては、接続する GPの台数と表示用データ

の量については十分検討して設定してください。

■ 表示用データの共通化（一斉同報形式）

ホストから各号機にデータを転送したのでは時間がかかります。

そこで全機に共通するデータを同時に転送することで通信を効率よく行うことができます。

（コマンドの局番号を "FF"にすることで共通データを同時に転送できます。）
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◆ 1つずつデータを送る場合

4回分の通信時間がかかります。

◆共通データを同時に送る場合（一斉同報）

1回分の通信時間で転送できます。
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12.3 マルチドロップ用プログラムの流れ

(1)共通データの同時書き込み

全機に共通する表示用データをシステムエリ

アに書き込む

コマンド：ESC W

（号機 No.=FF）

(2)個別の書込み

各号機に特有な表示用データをシステムエリ

アに書込む

コマンド：ESC W

(3)ポーリング処理

各号機にタッチ入力の有無を確認し、必要に

応じて処理を行う。

コマンド：ESC I

• タッチパネル入力の反応を良くする場合
は、「(2)個別書込み」を行う際、各書込み
処理の間にポーリング処理を行ってくださ

い。

• 書込むデータ量は最小限にしてください 
例：変化したデータのみを書込むなど
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Memo
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13 サンプルプログラム（イーサネット通信）

ここでは、付属のメモリリンク LAN APIを使用したサンプルプログラム (AGPM.EXE)について説明

します。AGPM.EXEはWindowsのホストと GPを 1対 1、もしくは 1対 nで接続し、ホストからリア

ルタイムに GP上のメモリをアクセスできるサンプルプログラムです。

13.1 メモリリンク LAN　APIサンプルプログラム

■ 起動環境

(1) AGPM.EXEはWindows 98上で動作します。

(2) AGPM.EXEはMtoMLAN.DLLを使用するのでMtoMLAN.DLLをWindowsフォルダにコピーして

ください。

(3) メモリリンク LANは TCP/IPを使用します。TCP/IPをインストールして下さい。具体的にはス

タートのコントロールパネルのネットワークでプロトコルにMicrosoft社の TCP/IPをインストー

ルしてください。

■ 開発環境 
AGPM.EXEは以下の環境で開発されています。

サンプルプログラムのソースコードは GP-Pro EXの CD-ROMに収録しています。CD-ROM内の

「MTOMLAN」フォルダにあるソースコードを以下の環境でコンパイルすると実行ファイル

(AGPM.EXE)が生成されます。

コンパイラ :Microsoft Visual C++ Ver.6.0
O S :Microsoft Windows 98

        

■ メモリリンク APIアクセス方法
AGPM.EXEはメモリリンク APIアクセスする為に、クラス CMSockを定義し、使用しています。

クラス CMSockはメモリリンク APIを 1ソケット 1オブジェクトの単位で完全に内包しています。

また、メモリリンク APIからのコールバックはクラス CMSockのメソッドをオーバーライドする事に

より実装しています。

■ CMSockの派生
AGPM.EXEはクラス CMSockから 2つのクラスを派生して使用しています。

一つは 1対ｎモード時およびノード検索用にクラス CGpMAppが継承しています。

もう一つは 1対 1用のクラス CGpMDocが継承しています。

• AGPM.EXEを起動した時、“DLL: LAN initialize error”と表示され起動できない場合は、
TCP/IPの設定が正しく行われていない可能性があります。もう一度、設定を見直してく
ださい。
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CGpMAppは AGPMのアプリケーションクラスです。CGpMDocは AGPMのドキュメントクラスで

す。

つまり、1対ｎ関係の操作はアプリケーションクラスが担当し、1対 1関係はドキュメントクラスが

担当しています。

■ クラス CGpMDOC
AGPM.EXEの中核となっているクラスです。ドキュメント データを管理しています。コンテンツオ

ブジェクトをオブジェクトの配列として内部に持ちます。また、1対 1モードでの GPとコネクショ

ンも管理しています。

■ クラス CGpMView
関係付けられている CGpMDocのコンテンツオブジェクトをウィンドウ上に表示します。

■ MtoMAPI.Hと MtoMLAM.LIB
AGPM.EXEはMtoMAPI.Hを外部からインクルードしています。

MtoMAPI.Hは [MtoMLAN]フォルダに入っています。これを適当なフォルダにコピーし、そのコピー

した位置を defsfile.hの #include文を変更する事で指定して下さい。

また、MtoMLAN.DLLを呼び出すためにMtoMLAM.LIBをインクルードしています。これも同様に適

当なデレクトリーにコピーし、その位置を [設定 ] の [リンカー ] の [オブジェクト／ライブラリーモ

ジュール ] にて指定して下さい。
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