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RS-232C/485
アイソレーションユニット

取扱説明書

本製品は、表示器のシリアルインターフェイス
コネクタ (D-Sub9 ピン ) に接続し、シリアルイ
ンターフェイス信号と表示器内部を電気的に分
離するためのユニットです。

対応機種の詳細については、各種表示器のハー
ドウェアマニュアルでご確認ください。

以下の点に注意してください。
電気装置の設置、操作、サービス、および保守
は有資格者のみが行うことができます。定めら
れた範囲外の使用によって生じた結果について
は、シュナイダーエレクトリック社あるいは系
列会社 ( 以下、シュナイダーエレクトリックと
称します ) は一切の責任を負いかねます。

安全に関する使用上の注意

・製品を廃棄するときは、産業廃棄物として
扱ってください。

梱包内容

(1) アイソレーションユニット１体
RS-232C アイソレーションユニット
(CA3-ISO232-01)
または
RS-485 アイソレーションユニット
(CA3-ISO485-01)

(2) 設置ネジ 2 本
(3) 取扱説明書 ( 本書 )

品質や梱包などには出荷に際し、万全を期して
おりますが、万一破損や部品不足、その他お気
付きの点がありましたら、直ちに弊社カスタ
マーケアセンターまでご連絡くださいますよう
お願いいたします。

グローバルコードについて

弊社製品すべてに全世界共通型式としてグロー
バルコードが設定されています。

製品型式とグローバルコードの対比は下記 URL
を参照してください。
http://www.pro-face.com/trans/ja/manual/
1003.html

警告
感電および爆発の危険性

• 本ユニットの取り付け時は感電の危険性が
ありますので、表示器に電源が供給されて
いないことを必ず確認して取り付けてくだ
さい。

• 本ユニットは改造しないでください。火
災、感電の恐れがあります。

• 可燃性ガスのあるところでは、使用しない
でください。爆発の恐れがあります。

• 本ユニットに水や液状のものや金属が付着
しないようにしてください。故障や感電の
原因になります。

上記の指示に従わないと、死亡、重傷、また
は物的損害を負う可能性があります。

警告
装置の意図しない動作または制御不能

• 直射日光に当たる場所や高温の場所、ほこ
りの多い場所、振動の加わる場所での保管
および使用は避けてください。

• 本ユニットは精密機器ですので、衝撃を与
えないでください。

• 薬品が気化し、発散している空気や薬品が
付着する場所での保管および使用は避けて
ください。

上記の指示に従わないと、死亡、重傷、また
は物的損害を負う可能性があります。
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外観寸法図

( 単位 :mm)

一般仕様

 電気的仕様

RS-232C アイソレーション
ユニット

RS-485 アイソレーション
ユニット

A 入力
( 表示器側 )

通信方式 RS-232C RS-485

インターフェイス D-Sub 9 ピンソケット D-Sub 9 ピンプラグ

B 出力
(PLC 側 )

通信方式

RS-232C / RS-422
( ディップスイッチによる切り
換え )

RS-485 / RS-422
( ディップスイッチによる切り
換え )

インターフェイス D-Sub 9 ピンプラグ D-Sub 9 ピンソケット

電
源

定格電圧 DC5V ( 表示器から供給 )

消費電力 1.25W 以下

絶縁耐力 AC1,000V 20mA 1 分間 ( 表示器装着時 )

絶縁抵抗 DC500V 10MΩ以上 ( 表示器装着時 )
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 環境仕様

 外観・構成仕様

シリアルインターフェイス仕様

 RS-232C アイソレーションユニット
RS-232C/RS-422 シリアルインターフェイスです。

通信方式は、ユニット本体のディップスイッチで切り替えます。

・表示器側の設定については「表示器側の設定」をご覧ください。

物
理
的
環
境

使用周囲温度 0 ～ +50 °C

保存周囲温度 -20 ～ +60 °C

使用 / 保存周囲湿度 10 ～ 90%RH( 結露のないこと、湿球温度 39 °C 以下 )

じんあい 0.1 mg/m3 以下 ( 導電性塵埃のないこと )

汚染度 汚染度 2

腐食性ガス 腐食性ガスのないこと

耐気圧
( 使用高度 )

800 ～ 1,114 hPa ( 海抜 2,000 m 以下 )

機
械
的
稼
動
条
件

耐振動

JIS B 3502、IEC/EN 61131-2 準拠
5 ～ 9 Hz、片振幅 3.5 mm
9 ～ 150 Hz、定加速度 9.8 m/s2

XYZ 各方向 10 サイクル (100 分間 )

耐衝撃
JIS B 3502、IEC/EN 61131-2 準拠
(147 m/s2、XYZ 各方向各 3 回 )

電
気
的
稼
動
条
件

耐ノイズ

ノイズ電圧：1,000Vp-p
パルス幅：1s
立ち上り時間：1ns
( ノイズシミュレータによる )

耐静電気放電 接触放電法： 6 kV (IEC/EN 61000-4-2 レベル 3)

冷却方式 自然空冷

質量 170g 以下 

外形寸法 W110 × H40 × D27 mm

RS232C

RS422
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RS-232C

RS-422

D-Sub9 ピンプラグタイプのコネクタです。

使用コネクタ ：XM2C-0942-132L　< オムロン ( 株 ) 製 >
推奨コネクタ ：XM3D-0921　< オムロン ( 株 ) 製 >
推奨カバー ：XM2S-0913　< オムロン ( 株 ) 製 >
ジャックスクリュー：XM2Z-0073　< オムロン ( 株 ) 製 >

嵌合固定金具は＃ 4-40( インチネジ ) を使用します。

・RS-422/485 (2 線式 ) 通信には対応していません。

・シリアルマルチリンクには対応していません。

ピンコネクション ピン番号
RS-232C

信号名 方向 内容

1 CD 入力 キャリア検出

2 RD(RXD) 入力 受信データ

3 SD(TXD) 出力 送信データ

4 ER(DTR) 出力 データ端末レディ

5 SG - 信号グランド

6 DR(DSR) 入力 データセットレディ

7 RS(RTS) 出力 送信要求

8 CS(CTS) 入力 送信可

9 NC - 未接続

Shell FG - フレームグランド

ピンコネクション ピン番号
RS-422

信号名 方向 内容

1 RDA 入力 受信データ A(+)

2 RDB 入力 受信データ B(-)

3 SDA 出力 送信データ A(+)

4 ERA 出力 データ端末レディ A(+)

5 SG - 信号グランド

6 CSB 入力 送信可 B(-)

7 SDB 出力 送信データ B(-)

8 CSA 入力 送信可 A(+)

9 ERB 出力 データ端末レディ B(-)

Shell FG - フレームグランド

5
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 RS-485 アイソレーションユニット
RS-485/RS-422 シリアルインターフェイスです。

通信方式は、ユニット本体のディップスイッチで切り替えます。

・表示器側の設定については「表示器側の設定」をご覧ください。

・GP4000 シリーズには使用できません。

RS-485

*1 6 ピンの VCC 出力は過電流保護されていません。誤動作、故障の原因となりま
すので電流定格を守ってご使用ください。

ピンコネクション ピン番号
RS-485

信号名 方向 内容

1 TRMRX - ターミネーション ( 受信側 100)

2
RDA/SDA

- -

3 入出力 送受信データ A(+)

4 NC - 未接続

5 SG - 信号グランド

6 VCC - +5V±5% 出力　0.05A*1

7
RDB/SDB

- -

8 入出力 送受信データ B(-)

9 TRMTX - ターミネーション ( 送信側 100)

Shell FG - フレームグランド

RS422

RS485

5

1 6
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RS-422

*1 6 ピンの VCC 出力は過電流保護されていません。誤動作、故障の原因となりま
すので電流定格を守ってご使用ください。

D-Sub9 ピンソケットタイプのコネクタです。

使用コネクタ ：XM3B-0942-132L　< オムロン ( 株 ) 製 >
推奨コネクタ ：XM3A-0921　< オムロン ( 株 ) 製 >
推奨カバー ：XM2S-0913　< オムロン ( 株 ) 製 >
ジャックスクリュー：XM2Z-0073　< オムロン ( 株 ) 製 >

嵌合固定金具は＃ 4-40( インチネジ ) を使用します。

設置方法

• GP-4200 シリーズの場合はパネルに取り付けてご使用ください。

 表示器に直接取り付ける
表示器の背面に本ユニットを取り付ける場合は、下記の図、4 つのネジの位置のうち、2 つを使用し
て表示器の背面に垂直または水平方向に配置し、設置ネジで取り付けます。表示器に別のユニット
を取り付ける場合は本ユニットの取り付け方向が限定される場合があります。

ピンコネクション ピン番号
RS-422

信号名 方向 内容

1 TRMRX - ターミネーション ( 受信側 100)

2 RDA 入力 受信データ A(+)

3 SDA 出力 送信データ A(+)

4 NC - 未接続

5 SG - 信号グランド

6 VCC - +5V±5% 出力　0.05A*1

7 RDB 入力 受信データ B(-)

8 SDB 出力 送信データ B(-)

9 TRMTX - ターミネーション ( 送信側 100)

Shell FG - フレームグランド

5

1 6

9
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1) 設置ネジ 1 つを表示器背面に取り付けます。
適正しめつけトルクは 0.5 ～ 0.6N・m です。

2) 本ユニットを設置します。

3) 手順 1 で取り付けた設置ネジに本ユニットが
かかるように、矢印の方向へスライドさせま
す。

4) もう 1 つの設置ネジで本ユニットを固定しま
す。適正しめつけトルクは 0.5 ～ 0.6N・m です。

・表示器に本ユニットを取り付ける場合は、設
置場所に気をつけてください。

・必ず本ユニットを固定して設置してください。
宙に浮いた状態で取り付けないでください。

・配線には十分にご注意ください。コードが重複
する場合ノイズを受ける可能性があります。

・表示器に拡張ユニットを取り付ける場合は、
設置場所に気をつけてください。

・表示器に本ユニットと画像ユニットを同時に
取り付けて使用する場合は、下記の図の位置
に本ユニットを取り付けてください。

・本ユニットが表示器からはみ出さないように
設置してください。

○

×

・本ユニットがスリットをふさがないように設
置してください。

○

×

toto
AGPAGP

VM ユニット
などの画像
ユニット

toto
AGPAGP

toto
AGPAGP

toto
AGPAGP

toto
AGPAGP
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 パネルに取り付ける
表示器本体以外のパネルに取り付ける場合は下
記の寸法を参照して 2 点で取り付けてくださ
い。また設置ネジに合うように以下のサイズを
参照して穴をあけてください。取り付け方は
「表示器に直接取り付ける」を参照してくだ
さい。

( 単位 :mm)

表示器側の設定

RS-232C アイソレーションユニットを接続す
る場合は、次の 2 点の設定をオフラインモー
ド、または画面作成ソフトで設定します。

・表示器本体の通信方式を RS-232C に設定

・シリアルインターフェイスの 9 ピンを VCC に
設定

オフラインモードで操作する場合は、[ 周辺機
器設定 ] の [ 接続機器設定 ] で切り替えます。

画面作成ソフトでの操作については、機器接続
マニュアルを参照してください。

CEマーキングについて

・ CA3-ISO232-01、CA3-ISO485-01 は EMC
指令に適合した CE マーキング製品です。
EN55011 Class A、EN61000-6-2 に適合して
います。

シュナイダーエレクトリックホールディングス
株式会社

〒 541-0041
大阪府大阪市中央区北浜 4-4-9
シュナイダーエレクトリック大阪ビルディング
URL： http://www.proface.co.jp/

本書の記載事項はお断りなく変更することがありま
すので、ご了承ください。

75 

2 x M3 

φ9±0.1

0.7±0.1

(2.7)

φ6.5±0.1

3.3±0.05
4

+0- 0.2

M3

お問い合わせ

本製品でお困りのこと、ご質問など、いつ
でも解決のお手伝いをさせていただきます。
弊社サポート専用サイトへアクセスしてく
ださい。
http://www.pro-face.com/trans/ja/manual/
1001.html

本製品を使用したことによるお客様の損害その
他の不利益、または第三者からのいかなる請求
につきましても、当社はその責任を負いかねま
すのであらかじめご了承ください。

お断り

http://www.pro-face.com/trans/ja/manual/1001.html

	RS-232C/485アイソレーションユニット取扱説明書
	安全に関する使用上の注意
	梱包内容
	グローバルコードについて
	外観寸法図
	一般仕様
	シリアルインターフェイス仕様
	設置方法
	表示器側の設定
	CEマーキングについて



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /DEU <>
    /JPN ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




